
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS 
SIA "CERKAZI – G" 

ZIRŅU IELA 5 k-2-110, RĪGA 
REĢ. NR. 43603063747 

BŪVKOMERSANTA REĢ. NR. 11606 
tālr. 29191502, e-pasts: 

info@cerkazi.lv 
 

PROJEKTĒTĀJS 
 

RAIMONDS GRIETĒNS 
SERTIFIKĀTA NR. 3-00885 

 

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS 
 

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS KATOĻU IELĀ 9, JELGAVĀ, DZĪVOKĻU 
ĪPAŠNIEKU, KURUS UZ SAVSTARPĒJI NOSLĒGTĀ PĀRVALDĪŠANAS 

PILNVAROJUMA LĪGUMA PAMATA PĀRSTĀV, PĀRVALDNIEKS 
SIA "JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE" 

 

PASŪTĪJUMA NUMURS 
 

1-19/50-1 
 

STADIJA 
 

APLIECINĀJUMA KARTE 
 

NOSAUKUMS 
 

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS 
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA 

 

ADRESE 
KATOĻU IELA 9, JELGAVA, LV-3001 

KAD. APZ. 0900 006 0150 001 
 

SĒJUMĀ IETVERTĀS PROJEKTA DAĻAS/SADAĻAS 
 

AVK-A 
 

SĒJUMA NR. 
 

2. 
 

 

APLIECINĀJUMA KARTES VADĪTĀJS: Jānis Graudulis ________________ 
(PARAKSTS) 

 
 

APLIECINĀJUMA KARTES DAĻAS  
VADĪTĀJS:                                    

Raimonds Grietēns  _____________ 
(PARAKSTS) 

RĪGA, 2019 



APLIECINĀJUMA KARTES SASTĀVS 

1. Vispārīgā daļa – VD  ________________________________   Sējums Nr. 1 

2. Arhitektūras daļa – AR  ______________________________   Sējums Nr. 1 

3. Darbu organizācijas projekts – DOP  ______________________   Sējums Nr. 1 

4. Apkure – AVK-A  ___________________________________   Sējums Nr. 2 

5. Ūdens apgāde un kanalizācija (iekšējā) – UK _________________   Sējums Nr. 3 

6. Elektroapgāde (ārējā) - ELT ____________________________   Sējums Nr. 4 

7. Izmaksu aprēķins – T  ________________________________   Sējums Nr. 5 



SĒJUMA SATURS 

1. AVK-A: 

              Skaidrojošais apraksts  ______________________________  5-8 

AVK-1    Apkure. Vispārīgie rādītāji; daļas rasējumu saraksts  _________  9 

AVK-A-2 Apkure. Pagraba stāva plāns  __________________________  10 

AVK-A-3 Apkure. 1. stāva plāns  _______________________________  11 

AVK-A-4 Apkure. 2. stāva plāns  _______________________________  12 

AVK-A-5 Apkure. 3. stāva plāns  _______________________________  13 

AVK-A-6 Apkures shēma _____________________________________  14 

 Apkure. Materiālu specifikācija  __________________________  15-17 

 

2. SIA "Cerkazi - G" būvprakses apdrošināšanas polise  ______________________  18 

3. Līgums Nr. 2-19/2 starp SIA "Cerkazi - G" un SIA "Inženiertīklu konsultāciju birojs"    19 

4. SIA " Inženiertīklu konsultāciju birojs" būvprakses apdrošināšanas polise  ________  20 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVK-A 
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Objekts: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES 
ATJAUNOŠANA 

 
 

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 
Projekta dokumentƗcijas izstrƗdei par pamatu izmantoti Ɲkas tehniskais atzinums, 

energosertifikƗts un Latvijas Republikas normƝtie dokumenti, tƗdi kƗ Latvijas būvnormatƯvi, 
Valsts standarti, Ministru kabineta noteikumi un saistošie ES standarti, kƗ arƯ PasūtƯtƗja 
projektƝšanas uzdevums, telpu ražošanas un ekspluatƗcijas tehnoloģijas prasƯbas: 

 
1. ProjektƝšanas uzdevums. 
2. LBN 002-15 Ɯku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. 
3. LBN 003-19 Būvklimatoloģija. 
4. LBN 231-15 DzƯvojamo un publisko Ɲku apkure un ventilƗcija. 
5. LBN 211-15 DaudzstƗvu daudzdzƯvokƺu dzƯvojamie nami 
6. LBN 201-15 Būvju ugunsdrošƯba 
 
Pielietojamajiem būvnormatƯviem, standartiem un noteikumiem vienmƝr jƗbūt pašiem 

jaunƗkajiem spƝkƗ esošajiem būvniecƯbas etapa laikƗ. Ja izmantotais standarts, kas minƝts šajƗ 
projektƗ ir ticis nomainƯts ar citu jaunƗku standartu, jƗpielieto jaunais standarts vai 
būvnormatƯvs. 

Visas atkƗpes no projekta risinƗjuma, kuras var būtiski ietekmƝt projekta risinƗjuma 
realizƗciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citƗm projekta sadaƺƗm. 

ProjektƗ uzrƗdƯtie agregƗtu, iekƗrtu un citu izstrƗdƗjumu ražotƗji ir norƗdƯti kƗ piemƝrs, 
lai noteiktu izstrƗdƗjumu kvalitƗtes prasƯbas. UzrƗdƯtos materiƗlus un iekƗrtas ir pieƺaujams 
nomainƯt pret analogiem cita ražotƗja izstrƗdƗjumiem ievƝrojot kvalitƗtes un tehniskƗs prasƯbas, 
veicot agregƗtu un projekta risinƗjumu saskaņošanu ar projekta autoru pirms būvdarbu 
uzsƗkšanas un iekƗrtu pasūtƯšanas. Pirms projektƝjamƗs apkures sistƝmas uzstƗdƯšanas veikt 
esošƗs sistƝmas demontƗžu lƯdz siltummezgliem. 

 
APKURE 
 
Ɯka siltumenerģijas avots ir esošie siltummezgli. Siltumenerģijas daudzums, kas tiek 

padots Ɲkai ir atkarƯgs no Ɨra gaisa temperatūras, kas tiek noteikta vietƗ, kur siltumenerģija tiek 
piegƗdƗta.  

Cauruƺvadu montƗžai paredzƝts izmantot presƝtƗs tƝrauda caurules VIEGA 
SANPRESS. 

 
 

VIEGA SANPRESS caurules 
Caurules diametrs Caurules diametrs x sieniņas biezums 

d15 15x1 
d18 18x1 
d22 22x1,2 
d28 28x1,2 
d35 35x1,5 
d42 42x1,5 

 
Cauruƺu, radiatoru, izlaides vieta ir dota orientƝjoši, kur izvietojumu precizƝt montƗžas 

laikƗ. Apkures sistƝmu paredzƝts atgaisot, caur radiatoru atgaisotƗjiem. 



Objekts: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES 
ATJAUNOŠANA 

 
MontƗžas laikƗ izbūvƝjot mezglus jƗparedz to Ɲrta apkalpošana. 
 
PƝc montƗžas veikt sistƝmas hidraulisko pƗrbaudi ar spiedienu – 7 bƗri. 
 
Ɯkas apkurei projektƝta divcauruƺu apkures sistƝma. Apkures sistƝmas sadalošie 

maģistrƗlie cauruƺvadi ir izvietoti bƝniņos virs grƯdas. Apkures sistƝmas stƗvvadi ir izvietoti 
dzƯvojamƗs telpƗs pƝc iespƝjas izmantot esošƗs vietas. 

 
Radiatori ir aprƯkoti ar termostatiskƗ ventiƺa ieliktni- no spiediena neatkarƯgs radiatora 

vƗrsts-  

Danfoss dinamiskais vƗrsts, kas sevƯ apvieno divas funkcijas. Tas ir termostatiskais 
radiatora vƗrsts ar spiediena starpƯbas regulatoru precƯzai temperatūras kontrolei un 
automƗtikai hidrauliskai balansƝšanai. IebūvƝtais spiediena starpƯbas regulators novƝrš 
spiediena svƗrstƯbas divcauruƺu apkures sistƝmƗ. 

 
 Papildus aprƯkojot ar termpgalvu, ar minimƗlu telpas iestatƯjuma temperatūru +16°C-  

nodrošinot regulƗcijas iespƝju.  

 
DzƯvokƺos uz radiatoriem  uzstƗdƗmi alokatori- siltuma maksas sadalƯtƗji.  
Atpakaƺgaitas pieslƝgumu aprƯkot ar iepriekšƝjƗs regulƗcijas vƗrstu. 
DzƯvokƺu apsildei paredzƝti Purmo Compact radiatori. MaģistrƗlos cauruƺvadus Ɲkas 

bƝniņos nepieciešams  izolƝt ar "Paroc" akmens vates izolƗciju 80 mm biezumƗ. Cauruƺvadus 
dzƯvokƺos virs sienu konstrukcijƗm un radiatoru pievienojumus neizolƝt. 

KƗpņu telpƗ apkure nav paredzƝta. 
 



Objekts: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES 
ATJAUNOŠANA 

 

 
 
Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertƯklu šķƝrsojuma vietu spraugas aizpilda ar 

ugunsdrošiem blƯvƝjumiem vai sistƝmƗm, kuru ugunsizturƯba var būt par pakƗpi zemƗka nekƗ 
ugunsdrošƗm konstrukcijƗm noteiktƗ ugunsizturƯba, bet ne zemƗka par EI 60. 

 
MetƗla caurules ugunsdrošais blƯvƝjums 

 

 
 
SistƝmas atgaisošana paredzƝta bƝniņos augstƗkajƗ punktƗ uzstƗdƯtus automatiskos 

atgaisotƗjus. Papildus atgaisotƗju un drenƗžas ventiƺu uzstƗdƯšanu precizƝt montƗžas gaitƗ. 
SistƝmas iztukšošana var veikt siltummezglƗ  un uz caur katru radiatoru. 
 
 
 
 



Objekts: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES 
ATJAUNOŠANA 

 
Āra gaisa aprēķina parametri.  
 
Sezona Temperatūra RelatƯvais mitrums 

Vasara +270 C 78 % 
Ziema -21,7 0C 86 % 

 
EnergonesƝju parametri. 
SistƝma Turpgaitas 

temperatūra, C 
Atpakaƺgaitas 
temperatūra, C 

Apkures sistƝma. 70 50 
 

Siltummezgla pƗrbūve netiek paredzƝta šƯ projekta ietvaros, vai apjomos. 
 
IzstrƗdƗja:    I. Gromova 
       
PƗrbaudƯja:    R. GrietƝns 
 
      15.11.2019.     

  



Projekta galvenie rādītāji

Nr. Ɯkas (bǌves) nosaukums 
Siltuma patƝriƼš, kW

22,681.

Apkure PiezƯmes:

DAUDZDZƮVOKƹU 

RasƝjuma Nr.

APKURE. VISPƖRƮGIE RƖDƮTƖJI AVk-1

Nosaukums PiezƯmes

Projekta rasējumu saraksts

AVk-A-2

AVk-A-4

AVk-A-5

APKURE. 1. STƖVA PLƖNS AVk-A-3

APKURE. 2. STƖVA PLƖNS

APKURES SHƜMA

DZƮVOJAMƖS MƖJA

APKURE. 3. STƖVA PLƖNS

1.VispƗrƯgie rƗdƯtƗji
Projekta dokumentƗcijas izstrƗdei par pamatu tiek izmantoti LR spƝkƗ esošie standarti un dokument. ProjektƗ
uzstƗdƯto  izstrƗdƗjumu ražotƗji ir norƗdƯti kƗ piemƝrs, lai noteiktu izstrƗdƗjumu kvalitƗtes prasƯbas. UzrƗdƯtos
materiƗlus un iekƗrtas ir pieƺaujams nomainƯt pret analogiem, cita ražotƗja izstrƗdƗjumiem, ievƝrojot kvalitƗtes un
tehniskƗs prasƯbas.
Projekta dokumentƗciju nedrƯkst izmantot citu bǌvju projektƝšanƗ un bǌvniecƯbƗ bez projekta autora rakstiskas
atƺaujas.
Pielietojamiem bǌvnormatƯviem, standartiem un noteikumiem vienmƝr jƗbǌt pašiem jaunƗkajiem spƝkƗ esošajiem
bǌvniecƯbas etapa laikƗ. Ja izmantotais standarts, kas minƝts šajƗ projektƗ ir ticis nomainƯts ar citu jaunƗku standartu,
jƗpielieto jaunais standarts vai bǌvnormatƯvs.
AttiecƯbƗ uz iekƗrtƗm un materiƗliem, tos izvƝloties, jƗievƝro Latvijas Republikas likumdošana.
2.ProjektƝšanas normatƯvie dokumenti un standarti
2.1.Ɯkas arhitektǌras un bǌvkonstrukcijas rasƝjumi.
2.2.Bǌvnormas un noteikumi:
LBN 208-15 “Publiskas Ɲkas un bǌves”
LBN 201-15 „Bǌvju ugunsdrošƯba”
LBN 016-15 "Bǌvakustika"
LBN 003-19 "BǌvklimatoloƧija"
LBN 231-15 "DzƯvojamo un publisko Ɲku apkure un ventilƗcija"
LBN 202-18 “Bǌvprojekta saturs un noformƝšana”
LBN 002-15 "Ɯku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

APZƮMƜJUMI

Termostatiskais vƗrsts
ar galvu

TƝrauda radiators ar 
termoreg. un alokatoru

T1- radiatoru siltumapgƗdes 

T2- radiatoru siltumapgƗdes 
turpgaitas cauruƺvads 

atpakaƺgaitas cauruƺvads 

NV- noslƝgvƗrsts

d- 15 Caurules diametrs

AA- automƗtiskais atgaisotƗjs

APKURE. PAGRABSTƖVA PLƖNS 

AVk-A-6

1

F

2 3

E

D

C

B

1

A

2 3

4 5 6 7 A3

F

D

E

B

C

4 5 6 7 8

A

VISPƖRƮGIE RƖDƮTƖJI

AVK-1
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B.M.

-
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DATUMS:

STADIJA:
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R. GRIETƜNS

ATBILDƮGIAS PROJEKTƜTƖJS:

DATUMSIZMAIƻAS VEICAIZMAIƻASKODS

A

B
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APKURE.

15.11.2019

15.11.2019

15.11.2019.
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ST.1ST.1

ST.3ST.3

T1, T2-d22

0.2174l/s

ST.4ST.4

T1, T2-d15

0.0777l/s

ST.8

 

ST.8

T1, T2-d18

0.1518l/s

ST.7ST.7

T1, T2-d22

0.1783l/s

ST.9

 

ST.9

 T1, T2-d22

0.1713l/s

ST.10

 T1, T2-d15

0.0591l/s

ST.10

 

T1, T2-d22

0.1803l/s

NV-d20NV-d20

T1, T2-d22,0.2174l/s

zem griestiem

T1, T2-d28,0.2952l/s

zem griestiem

T1, T2-d18,0.1518l/s

zem griestiem

T1, T2-d22,0.1713l/s

zem griestiem
T1, T2-d15,0.0591l/s

zem griestiem

T1, T2-d22,0.2304l/s

zem griestiem

NV-d20NV-d20

NV-d15NV-d15

NV-d20NV-d20

NV-d15NV-d15

NV-d20NV-d20

NV-d20NV-d20

1 2 3 4

A

B

C

D

ƜKAS PAGRABSTƖVA PLƖNS
M1:100

8650 3800

2
1
0
0

5
1
2
5

6
4
7
5

DemontƝt mǌri
AizmǌrƝjama aila

21700

1
3
7
0
0

NV-d32
NV-d32

T1, T2-d35

1.036l/s

pievienojums SM

T1, T2-d35

0.6253l/s

zem griestiem

T1, T2-d22

0.1803l/s

zem griestiem

IV

DN15
NV

NVstƗvvadsstƗvvads

APKURES STƖVVADA PIESLƜGUMS 

PIE MAƦISTRƖLES 

pieslƝgums pie 
maƧistrƗles
pieslƝgums pie 
maƧistrƗles

APZƮMƜJUMI
T1- radiatoru siltumapgƗdes 

T2- radiatoru siltumapgƗdes 
turpgaitas cauruƺvads 

atpakaƺgaitas cauruƺvads 

NV- noslƝgvƗrsts

d- 15 Caurules diametrs

AA- automƗtiskais atgaisotƗjs

      PIEZƮMES
1. Visi izmƝri doti milimetros, augstuma atzƯmes metros ,  visus izmƝrus precizƝt uz vietas.
2. Apkures sistƝmas kritumi 0.002, atpakaƺgaitas cauruƺvadiem jƗveido siltumnesƝja  plǌsmas virzienƗ, bet

turpgaitas cauruƺvadiem pretƝji siltumnesƝja plǌsmai- virzienƗ uz siltummezglu.
3. Pirms sistƝmas izolƝšanas veikt hidraulisko pƗrbaudi.
4. SistƝmas  zemƗkajos punktos uzstƗdƯt  izlaides ventiƺus.
5. Apkures maƧistrƗlos cauruƺvadus izbǌvƝt virs pagrabstƗva pie griestiem.
6. VietƗs kur cauruƺvadi šķƝrso starpstƗva pƗrsegumu un ugunsdrošo nodalƯjumu caurumus

paredzƝtaizpildƯt ar ugunsdrošiem hermetizƝjošiem materiƗliem, kuriem ir attiecƯga ugunsizturƯbas robeža.
7. Visus izmantojamos materiƗlus iestrƗdƗt un izbǌvet saskaƼƗ ar ražotƗja izdotajiem norƗdƯjumiem.
8. Cauruƺvadu izvietojums dots orientƝjoši. Cauruƺvadu montƗžas augstumu precizƝt darba gaitƗ.
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PAGRABSTƖVA PLƖNS

AVK-2

1:100

APKURE.

BǋVNIECƮBAS IEROSINƖTƖJS:

FAILA NOS.:

analogs rasƝjuma Nr.
ARHƮVA NR.:

APLIECINƖJUMA KARTE

-

RAS. NR.DAƹA

MEROGS:

DATUMS:

STADIJA:

PASǋTIJUMA NR.:

LAPAS NUMURS
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RASƜJUMA NOSAUKUMS:
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VIENKƖRŠOTƖ FASƖDES ATJAUNOŠANA.

I. GROMOVA

R. GRIETƜNS

ATBILDƮGIAS PROJEKTƜTƖJS:

DATUMSIZMAIƻAS VEICAIZMAIƻASKODS

A

B

CAD RASƜJUMƖ AR ROKU VEIKTAS IZMAIƻAS IR SPƜKƖ, JA APLIECINƖTAS
AR BǋVPROJEKTA VADƮTƖJA PARAKSTU

PROJEKTƜTƖJS:

15.11.2019

15.11.2019

15.11.2019.

SERTIFIKƖTA NR.3-00885

1-18/65

KATOƹU IELA 9, JELGAVA.
KADASTRA APZ.  0900 006 0150 001
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dzƯvokƺu Ưpašnieki, kurus uz pilnvarojuma lƯguma pamata

pƗrstƗv SIA "Jelgavas nekustamƗ Ưpašuma pƗrvalde"



C22-400-800

Q=710W

C22-400-800

Q=710W

C11-400-900

Q=465W

C22-400-700

Q=620W

C22-400-700

Q=620W

C22-400-1000

Q=880W

C22-400-1100

Q=975W

C22-400-1000

Q=880W

C22-400-700

Q=620W

C22-400-700

Q=620W

C22-400-1100

Q=975W

C11-400-1000

Q=515W

ST.1ST.1

ST.3ST.3

T1, T2-d22

0.2174l/s

ST.4ST.4

T1, T2-d15

0.0777l/s

ST.8

 

ST.8

T1, T2-d18

0.1518l/s

ST.7ST.7

T1, T2-d22

0.1783l/s

ST.9

 

ST.9

 T1, T2-d22

0.1713l/s

ST.10

 T1, T2-d15

0.0591l/s

ST.10

 

1 2 3 4

A

B

C

D

ƜKAS PIRMƖ STƖVA PLƖNS
M1:100

L-1L-1

8650 3800 9250

2
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1
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0

stƗvvads

radiators>150 mm

radiators

RADIATORU PIESLƜGUMA SHƜMA

noslƝgvƗrsts 
ar priekšiestƗdƯjumu

noslƝgvƗrsts 
ar priekšiestƗdƯjumu

termogalva

ar vƗrstu

alokators
alokators

APZƮMƜJUMI

Termostatiskais vƗrsts
ar galvu

TƝrauda radiators ar 
termoreg. un alokatoru

T1- radiatoru siltumapgƗdes 

T2- radiatoru siltumapgƗdes 
turpgaitas cauruƺvads 

atpakaƺgaitas cauruƺvads 

d- 15 Caurules diametrs

      PIEZƮMES
1. Visi izmƝri doti milimetros, augstuma atzƯmes metros ,  visus izmƝrus precizƝt uz vietas.
2. Apkures sistƝmas kritumi 0.002, atpakaƺgaitas cauruƺvadiem jƗveido siltumnesƝja  plǌsmas virzienƗ, bet

turpgaitas cauruƺvadiem pretƝji siltumnesƝja plǌsmai- virzienƗ uz siltummezglu.
3. Pirms sistƝmas izolƝšanas veikt hidraulisko pƗrbaudi.
4. SistƝmas  zemƗkajos punktos uzstƗdƯt  izlaides ventiƺus.
5. Apkures maƧistrƗlos cauruƺvadus izbǌvƝt virs pagrabstƗva pie griestiem.
6. VietƗs kur cauruƺvadi šķƝrso starpstƗva pƗrsegumu un ugunsdrošo nodalƯjumu caurumus

paredzƝtaizpildƯt ar ugunsdrošiem hermetizƝjošiem materiƗliem, kuriem ir attiecƯga ugunsizturƯbas robeža.
7. Visus izmantojamos materiƗlus iestrƗdƗt un izbǌvet saskaƼƗ ar ražotƗja izdotajiem norƗdƯjumiem.
8. Cauruƺvadu izvietojums dots orientƝjoši. Cauruƺvadu montƗžas augstumu precizƝt darba gaitƗ.
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1. STƖVA PLƖNS

AVK-3

1:100

APKURE.

BǋVNIECƮBAS IEROSINƖTƖJS:

FAILA NOS.:

analogs rasƝjuma Nr.
ARHƮVA NR.:

APLIECINƖJUMA KARTE

-

RAS. NR.DAƹA

MEROGS:

DATUMS:

STADIJA:

PASǋTIJUMA NR.:

LAPAS NUMURS

BǋVPROJEKTA NOSAUKUMS:

IZSTRƖDƖJA:

AVK DAƹAS VAD.:

RASƜJUMA NOSAUKUMS:

OBJEKTA ADRESE:

DAUDZDZƮVOKƹU DZƮVOJAMƖS MƖJAS
VIENKƖRŠOTƖ FASƖDES ATJAUNOŠANA.

I. GROMOVA

R. GRIETƜNS

ATBILDƮGIAS PROJEKTƜTƖJS:

DATUMSIZMAIƻAS VEICAIZMAIƻASKODS

A

B

CAD RASƜJUMƖ AR ROKU VEIKTAS IZMAIƻAS IR SPƜKƖ, JA APLIECINƖTAS
AR BǋVPROJEKTA VADƮTƖJA PARAKSTU

PROJEKTƜTƖJS:

15.11.2019

15.11.2019

15.11.2019.

SERTIFIKƖTA NR.3-00885

1-18/65

KATOƹU IELA 9, JELGAVA.
KADASTRA APZ.  0900 006 0150 001

DaudzdzƯvokƺu dzƯvojamƗs Ɲkas, Katoƺu ielƗ 6, JelgavƗ,
dzƯvokƺu Ưpašnieki, kurus uz pilnvarojuma lƯguma pamata

pƗrstƗv SIA "Jelgavas nekustamƗ Ưpašuma pƗrvalde"



C22-400-600

Q=530W

C22-400-600

Q=530W

C11-400-800

Q=415W

C22-400-1100

Q=975W

C22-400-600

Q=530W

C22-400-800

Q=710W
C22-400-600

Q=530W

C22-400-600

Q=530W

C22-400-600

Q=530W

C22-400-800

Q=710W

C11-400-800

Q=415W

ST.1ST.1

ST.3ST.3

T1, T2-d18

0.1359l/s

ST.4ST.4

T1, T2-d15

0.0505l/s

ST.8

 

ST.8

T1, T2-d18

0.0973l/s

ST.7ST.7

T1, T2-d18

0.1124l/s

ST.9

 

ST.9

 T1, T2-d18

0.1089l/s

ST.10

 T1, T2-d15

0.0387l/s

ST.10
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ƜKAS OTRƖ STƖVA PLƖNS
M1:100

L-1L-1

8650 3800 9250
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3
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0
0

stƗvvads

radiators>150 mm

radiators

RADIATORU PIESLƜGUMA SHƜMA

noslƝgvƗrsts 
ar priekšiestƗdƯjumu

noslƝgvƗrsts 
ar priekšiestƗdƯjumu

termogalva

ar vƗrstu

alokators
alokators

      PIEZƮMES
1. Visi izmƝri doti milimetros, augstuma atzƯmes metros ,  visus izmƝrus precizƝt uz vietas.
2. Apkures sistƝmas kritumi 0.002, atpakaƺgaitas cauruƺvadiem jƗveido siltumnesƝja  plǌsmas virzienƗ, bet

turpgaitas cauruƺvadiem pretƝji siltumnesƝja plǌsmai- virzienƗ uz siltummezglu.
3. Pirms sistƝmas izolƝšanas veikt hidraulisko pƗrbaudi.
4. SistƝmas  zemƗkajos punktos uzstƗdƯt  izlaides ventiƺus.
5. Apkures maƧistrƗlos cauruƺvadus izbǌvƝt virs pagrabstƗva pie griestiem.
6. VietƗs kur cauruƺvadi šķƝrso starpstƗva pƗrsegumu un ugunsdrošo nodalƯjumu caurumus

paredzƝtaizpildƯt ar ugunsdrošiem hermetizƝjošiem materiƗliem, kuriem ir attiecƯga ugunsizturƯbas robeža.
7. Visus izmantojamos materiƗlus iestrƗdƗt un izbǌvet saskaƼƗ ar ražotƗja izdotajiem norƗdƯjumiem.
8. Cauruƺvadu izvietojums dots orientƝjoši. Cauruƺvadu montƗžas augstumu precizƝt darba gaitƗ.

APZƮMƜJUMI

Termostatiskais vƗrsts
ar galvu

TƝrauda radiators ar 
termoreg. un alokatoru

T1- radiatoru siltumapgƗdes 

T2- radiatoru siltumapgƗdes 
turpgaitas cauruƺvads 

atpakaƺgaitas cauruƺvads 

d- 15 Caurules diametrs

1

F

2 3

E

D

C

B

1

A

2 3

4 5 6 7 A3

F

D

E

B

C

4 5 6 7 8

A

2. STƖVA PLƖNS

AVK-4

1:100

APKURE.

BǋVNIECƮBAS IEROSINƖTƖJS:

FAILA NOS.:

analogs rasƝjuma Nr.
ARHƮVA NR.:

APLIECINƖJUMA KARTE

-

RAS. NR.DAƹA

MEROGS:

DATUMS:

STADIJA:

PASǋTIJUMA NR.:

LAPAS NUMURS

BǋVPROJEKTA NOSAUKUMS:

IZSTRƖDƖJA:

AVK DAƹAS VAD.:

RASƜJUMA NOSAUKUMS:

OBJEKTA ADRESE:

DAUDZDZƮVOKƹU DZƮVOJAMƖS MƖJAS
VIENKƖRŠOTƖ FASƖDES ATJAUNOŠANA.

I. GROMOVA

R. GRIETƜNS

ATBILDƮGIAS PROJEKTƜTƖJS:

DATUMSIZMAIƻAS VEICAIZMAIƻASKODS

A

B

CAD RASƜJUMƖ AR ROKU VEIKTAS IZMAIƻAS IR SPƜKƖ, JA APLIECINƖTAS
AR BǋVPROJEKTA VADƮTƖJA PARAKSTU

PROJEKTƜTƖJS:

15.11.2019

15.11.2019

15.11.2019.

SERTIFIKƖTA NR.3-00885

1-18/65

KATOƹU IELA 9, JELGAVA.
KADASTRA APZ.  0900 006 0150 001

DaudzdzƯvokƺu dzƯvojamƗs Ɲkas, Katoƺu ielƗ 6, JelgavƗ,
dzƯvokƺu Ưpašnieki, kurus uz pilnvarojuma lƯguma pamata

pƗrstƗv SIA "Jelgavas nekustamƗ Ưpašuma pƗrvalde"



C22-400-800

Q=710W

C22-400-800

Q=710W

C11-400-900

Q=465W

C22-400-700

Q=620W

C22-400-700

Q=620W

C22-400-1000

Q=880W

C22-400-1100

Q=975W

C22-400-1000

Q=880W

C22-400-700

Q=620W

C22-400-700

Q=620W

C22-400-1100

Q=975W

C11-400-1000

Q=515W

ST.1ST.1

ST.3ST.3

T1, T2-d15

0.0815l/s

ST.4ST.4
T1, T2-d15

0.0272l/s

ST.8

 

ST.8

T1, T2-d15

0.0545l/s

ST.7ST.7

T1, T2-d15

0.0659l/s

ST.9

 

ST.9

 T1, T2-d15

0.0624l/s

ST.10

 T1, T2-d15

0.0204l/s

ST.10
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ƜKAS TREŠƖ  STƖVA PLƖNS
M1:100

8650 3800 9250
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T1, T2-d15

0.0654l/s

stƗvvads
radiators

radiators

APKURES STƖVVADA NOSLƜGUMA MEZGLS

noslƝgvƗrsts 
ar priekšiestƗdƯjumu

noslƝgvƗrsts 
ar priekšiestƗdƯjumu

termogalva

ar vƗrstu

alokators

alokators

>150 mm

      PIEZƮMES
1. Visi izmƝri doti milimetros, augstuma atzƯmes metros ,  visus izmƝrus precizƝt uz vietas.
2. Apkures sistƝmas kritumi 0.002, atpakaƺgaitas cauruƺvadiem jƗveido siltumnesƝja  plǌsmas virzienƗ, bet

turpgaitas cauruƺvadiem pretƝji siltumnesƝja plǌsmai- virzienƗ uz siltummezglu.
3. Pirms sistƝmas izolƝšanas veikt hidraulisko pƗrbaudi.
4. SistƝmas  zemƗkajos punktos uzstƗdƯt  izlaides ventiƺus.
5. Apkures maƧistrƗlos cauruƺvadus izbǌvƝt virs pagrabstƗva pie griestiem.
6. VietƗs kur cauruƺvadi šķƝrso starpstƗva pƗrsegumu un ugunsdrošo nodalƯjumu caurumus

paredzƝtaizpildƯt ar ugunsdrošiem hermetizƝjošiem materiƗliem, kuriem ir attiecƯga ugunsizturƯbas robeža.
7. Visus izmantojamos materiƗlus iestrƗdƗt un izbǌvet saskaƼƗ ar ražotƗja izdotajiem norƗdƯjumiem.
8. Cauruƺvadu izvietojums dots orientƝjoši. Cauruƺvadu montƗžas augstumu precizƝt darba gaitƗ.

APZƮMƜJUMI

Termostatiskais vƗrsts
ar galvu

TƝrauda radiators ar 
termoreg. un alokatoru

T1- radiatoru siltumapgƗdes 

T2- radiatoru siltumapgƗdes 
turpgaitas cauruƺvads 

atpakaƺgaitas cauruƺvads 

d- 15 Caurules diametrs
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3. STƖVA PLƖNS

AVK-5

1:100

APKURE.

BǋVNIECƮBAS IEROSINƖTƖJS:

FAILA NOS.:

analogs rasƝjuma Nr.
ARHƮVA NR.:

APLIECINƖJUMA KARTE

-

RAS. NR.DAƹA

MEROGS:

DATUMS:

STADIJA:

PASǋTIJUMA NR.:

LAPAS NUMURS

BǋVPROJEKTA NOSAUKUMS:

IZSTRƖDƖJA:

AVK DAƹAS VAD.:

RASƜJUMA NOSAUKUMS:

OBJEKTA ADRESE:

DAUDZDZƮVOKƹU DZƮVOJAMƖS MƖJAS
VIENKƖRŠOTƖ FASƖDES ATJAUNOŠANA.

I. GROMOVA

R. GRIETƜNS

ATBILDƮGIAS PROJEKTƜTƖJS:

DATUMSIZMAIƻAS VEICAIZMAIƻASKODS

A

B

CAD RASƜJUMƖ AR ROKU VEIKTAS IZMAIƻAS IR SPƜKƖ, JA APLIECINƖTAS
AR BǋVPROJEKTA VADƮTƖJA PARAKSTU

PROJEKTƜTƖJS:

15.11.2019

15.11.2019

15.11.2019.

SERTIFIKƖTA NR.3-00885

1-18/65

KATOƹU IELA 9, JELGAVA.
KADASTRA APZ.  0900 006 0150 001

DaudzdzƯvokƺu dzƯvojamƗs Ɲkas, Katoƺu ielƗ 6, JelgavƗ,
dzƯvokƺu Ưpašnieki, kurus uz pilnvarojuma lƯguma pamata

pƗrstƗv SIA "Jelgavas nekustamƗ Ưpašuma pƗrvalde"



ST.1ST.1

ST.3ST.3

ST.4ST.4

ST.8
 
ST.8

ST.7ST.7

ST.9
 
ST.9
 

ST.10
 
ST.10
 

ST.1ST.1

ST.3ST.3

ST.4ST.4

ST.8
 
ST.8

ST.7ST.7

ST.9
 
ST.9
 

ST.10
 
ST.10
 

NV-d20NV-d20

NV-d15NV-d15

3. STƖVA
GRĪDA

3. STƖVA
GRĪDA

3. STƖVA
GRĪDA

3. STƖVA
GRĪDA

3. STƖVA
GRĪDA

3. STƖVA
GRĪDA

2. STƖVA
GRĪDA

1. STƖVA
GRĪDA

2. STƖVA
GRĪDA

1. STƖVA
GRĪDA

2. STƖVA
GRĪDA

1. STƖVA
GRĪDA

2. STƖVA
GRĪDA

1. STƖVA
GRĪDA

2. STƖVA
GRĪDA

1. STƖVA
GRĪDA

2. STƖVA
GRĪDA

1. STƖVA
GRĪDA

2. STƖVA
GRĪDA

C22-400-800
Q=710W

C22-400-600
Q=530W

C22-400-800
Q=710W

T1, T2-d15

0.0624l/s

T1, T2-d18

0.1089l/s

T1, T2-d22

0.1713l/s

C22-400-800
Q=710W

C22-400-600
Q=530W

IV-d15IV-d15

C22-400-700
Q=620W

C22-400-600
Q=530W

C22-400-700
Q=620W

C22-400-1000
Q=880W

C22-400-600
Q=530W

C22-400-1000
Q=880WT1, T2-d18

0.1124l/s

T1, T2-d15

0.0659l/s

T1, T2-d22

0.1783l/s
IV-d15IV-d15

IV-d15IV-d15

C11-400-900
Q=465W

C11-400-800
Q=415W

C11-400-900
Q=465W

T1, T2-d15

0.0387l/s

T1, T2-d15

0.0204l/s

T1, T2-d15

0.0591l/s

IV-d15IV-d15

IV-d15IV-d15
T1, T2-d22

0.1803l/s

C11-400-1000
Q=515W

C11-400-800
Q=415W

C11-400-1000
Q=515W

C22-400-1100
Q=975W

C22-400-800
Q=710W

C22-400-1100
Q=975W

T1, T2-d15

0.0654l/s

T1, T2-d18

0.1149l/s

T1, T2-d22

0.1803l/s

NV-d20NV-d20
NV-d15NV-d15

T1, T2-d22

0.1803l/s

zem pagraba griestiem

NV-d20NV-d20

NV-d20NV-d20

T1, T2-d18

0.1518l/s

T1, T2-d28

0.3301l/s

T1, T2-d28

0.2952l/s

IV-d15IV-d15

T1, T2-d22

0.2174l/s

IV-d15IV-d15

C22-400-700
Q=620W

C22-400-600
Q=530W

C22-400-700
Q=620W

T1, T2-d15

0.0505l/s

T1, T2-d15

0.0777l/s

T1, T2-d15

0.0272l/s

C22-400-1100
Q=975W

C22-400-1000
Q=880W

C22-400-800
Q=710W

T1, T2-d15

0.0815l/s

T1, T2-d18

0.1359l/s

C22-400-1100
Q=975W

T1, T2-d22

0.2174l/s

C22-400-1000
Q=880W

C22-400-600
Q=530W

C22-400-700
Q=620W

C22-400-1100
Q=975W

C22-400-700
Q=620W

T1, T2-d18

0.0973l/s

T1, T2-d15

0.0545l/s

T1, T2-d15

0.0272l/s

T1, T2-d15

0.0272l/s

NV-d32NV-d32

T1, T2-d35

0.6253l/s

zem griestiem

T1, T2-d22

0.1803l/s

zem griestiem

T1, T2-d22

0.2304l/s

pievienojums SM

pieslēgumu precizēt
montƗžas laikƗ

pievienojums SM

pieslēgumu precizēt
montƗžas laikƗ

T1, T2-d35

1.036l/s

T1, T2-d22

0.1803l/s

NV-d20

APZƮMƜJUMI

Termostatiskais vƗrsts
ar galvu

TƝrauda radiators ar 
termoreg. un alokatoru

T1- radiatoru siltumapgƗdes 

T2- radiatoru siltumapgƗdes 
turpgaitas cauruƺvads 

atpakaƺgaitas cauruƺvads 

NV- noslƝgvƗrsts

d- 15 Caurules diametrs

AA- automƗtiskais atgaisotƗjs
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APKURES SHƜMA

AVK-6

1:100

BǋVNIECƮBAS IEROSINƖTƖJS:

FAILA NOS.:

analogs rasƝjuma Nr.
ARHƮVA NR.:

APLIECINƖJUMA KARTE

-

RAS. NR.DAƹA

MEROGS:

DATUMS:

STADIJA:

PASǋTIJUMA NR.:

LAPAS NUMURS

BǋVPROJEKTA NOSAUKUMS:

IZSTRƖDƖJA:

AVK DAƹAS VAD.:

RASƜJUMA NOSAUKUMS:

OBJEKTA ADRESE:

DAUDZDZƮVOKƹU DZƮVOJAMƖS MƖJAS
VIENKƖRŠOTƖ FASƖDES ATJAUNOŠANA.

I. GROMOVA

R. GRIETƜNS

ATBILDƮGIAS PROJEKTƜTƖJS:

DATUMSIZMAIƻAS VEICAIZMAIƻASKODS

A

B

CAD RASƜJUMƖ AR ROKU VEIKTAS IZMAIƻAS IR SPƜKƖ, JA APLIECINƖTAS
AR BǋVPROJEKTA VADƮTƖJA PARAKSTU

PROJEKTƜTƖJS:

15.11.2019

15.11.2019

15.11.2019.

SERTIFIKƖTA NR.3-00885

1-18/65

KATOƹU IELA 9, JELGAVA.
KADASTRA APZ.  0900 006 0150 001

DaudzdzƯvokƺu dzƯvojamƗs Ɲkas, Katoƺu ielƗ 6, JelgavƗ,
dzƯvokƺu Ưpašnieki, kurus uz pilnvarojuma lƯguma pamata

pƗrstƗv SIA "Jelgavas nekustamƗ Ưpašuma pƗrvalde"



Objekts: DAUDZDZƮVOKƹU DZƮVOJAMƖS MƖJAS VIENKƖRŠOTƖ FASƖDES ATJAUNOŠANA

Nr. Nosaukums, aprīkojums Izmēri, modelis Materiāls Daudzums Mērvienība
1 VecƗs sistƝmas demontƗža 1 objekts
2 TƝrauda presƝjama  caurule - apkurei 15 Fe 220 m
3 TƝrauda presƝjama  caurule - apkurei 18 Fe 65 m
4 TƝrauda presƝjama  caurule - apkurei 22 Fe 75 m
5 TƝrauda presƝjama  caurule - apkurei 28 Fe 18 m
6 TƝrauda presƝjama  caurule - apkurei 35 Fe 18 m
7 TƝrauda presƝjams lƯkums 900 15 Fe 219 m
8 TƝrauda presƝjams lƯkums 900 18 Fe 3 gab
9 TƝrauda presƝjams lƯkums 900 22 Fe 9 gab
10 TƝrauda presƝjams T-gabals 900 15/15 Fe 22 gab
11 TƝrauda presƝjams T-gabals 900 18/18/15 Fe 2 gab
12 TƝrauda presƝjams T-gabals 900 18/18 Fe 2 gab
13 TƝrauda presƝjams T-gabals 900 22/22 Fe 10 gab
14 TƝrauda presƝjams T-gabals 900 28/28/15 Fe 2 gab
15 TƝrauda presƝjams T-gabals 900 28/28/22 Fe 2 gab
16 TƝrauda presƝjams T-gabals 900 28/28/35 Fe 2 gab
17 TƝrauda presƝjams X-gabals 900 15/15/18/18 Fe 2 gab
18 TƝrauda presƝjams X-gabals 900 22/22/35/35 Fe 2 gab
19 TƝrauda presƝjama pƗreja 18/15 Fe 4 gab
20 TƝrauda presƝjama pƗreja 22/15 Fe 10 gab
21 TƝrauda presƝjama pƗreja 28/18 Fe 2 gab
22 TƝrauda presƝjama pƗreja 28/22 Fe 2 gab

23
TƝrauda radiators ar sienas 
stiprinƗjumiem un atgaisotƗju C11-400-1000 Purmo  Compact 2 gab

24
TƝrauda radiators ar sienas 
stiprinƗjumiem un atgaisotƗju C11-400-800 Purmo  Compact 2 gab

25
TƝrauda radiators ar sienas 
stiprinƗjumiem un atgaisotƗju C11-400-900 Purmo  Compact 2 gab

26
TƝrauda radiators ar sienas 
stiprinƗjumiem un atgaisotƗju C22-400-1000 Purmo  Compact 4 gab

27
TƝrauda radiators ar sienas 
stiprinƗjumiem un atgaisotƗju C22-400-1100 Purmo  Compact 5 gab

Marka AVK.IS Lapa Lapu sk.
1 3

28
TƝrauda radiators ar sienas 
stiprinƗjumiem un atgaisotƗju C22-400-600 Purmo  Compact 6 gab

 AVK sadaļas iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums. 
Apkure

IekƗrtu un materiƗlu kopsavilkums
Projekta stadij: Apliecinājumu karte

Objekta nosaukums:
DAUDZDZƮVOKƹU DZƮVOJAMƖS 
MƖJAS VIENKƖRŠOTƖ FASƖDES 
ATJAUNOŠANA- KATOƹU IELA 9, 

JELGAVA.
KADASTRA APZ.  0900 006 0150 001

IzstrƗdƗja: I. Gromova

PƗrbaudƯja: R. GrietƝns



Objekts: DAUDZDZƮVOKƹU DZƮVOJAMƖS MƖJAS VIENKƖRŠOTƖ FASƖDES ATJAUNOŠANA

Nr. Nosaukums, aprīkojums Izmēri, modelis Materiāls Daudzums Mērvienība

29
TƝrauda radiators ar sienas 
stiprinƗjumiem un atgaisotƗju C22-400-700 8 gab

30
TƝrauda radiators ar sienas 
stiprinƗjumiem un atgaisotƗju C22-400-800 6 gab

31
Radiatora termogalva ar vƗrstu 
komplekts RA-DV Danfos 35 gab

32
Radiatora noslƝgvƗrsts ar 
priekšiestƗdƯjumu Danfos 35 gab

33 Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar 15 4 gab
34 Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar 20 10 gab
35 Lodveida ventilis t=110˚; P=8 bar 32 2 gab
36 Izlaides vƗrsts ar gala vƗku 15 14 gab

37
AutomƗtiskais atgaisotƗjs ar 
noslƝgventili t=110˚; P=8 bar 16 gab

38
Akmensvates izolƗcijas čaula, ar alum. 
atstarojošo slƗni; b=50mm

Siltumizol. čaula 
PAROC 18/50 Alucoat 
izolƗcija

Paroc (λD=0,045 
W/m*K) 30 t.m.

39
Akmensvates izolƗcijas čaula, ar alum. 
atstarojošo slƗni; b=50mm

Siltumizol. čaula 
PAROC 22/50 Alucoat 
izolƗcija

Paroc (λD=0,045 
W/m*K) 70 t.m.

40
Akmensvates izolƗcijas čaula, ar alum. 
atstarojošo slƗni; b=50mm

Siltumizol. čaula 
PAROC 28/50 Alucoat 
izolƗcija

Paroc (λD=0,045 
W/m*K) 18 t.m.

41
Akmensvates izolƗcijas čaula, ar alum. 
atstarojošo slƗni; b=50mm

Siltumizol. čaula 
PAROC 35/50 Alucoat 
izolƗcija

Paroc (λD=0,045 
W/m*K) 18 t.m.

42 SiltumizolƗcijas fasondaƺas 1 kompl.
43 PVC pƗrklƗjums 1 kompl.
44 KompensƗtori 1 kompl.
45 NekustƯgie balsti 1 kompl.
46 StiprinƗjumi un palƯgmateriƗli 1 kompl.

47
MontƗžas komplekts ieskaitot 
ugunsdrošƯbas risinƗjumus 1 kompl.

48

Apkures  hidrauliskƗs pƗrbaude un 
sistƝmas skalošana , balansƝšana un 
balansƝšanas aktu sastƗdƯšana 1 kompl.

49
Radiatoru vietas uzlabošana 
(špaktelƝšana, krƗsošana) 35 kompl.

50
IndividuƗlais siltuma sadalƯtƗjs 
(alokƗtors) 35 kompl.

51 Siltuma sadalƯtƗja datu savƗcƝjs 1 kompl.
52 NoslƝgarmatūras marķƝšana 1 kompl.

53
PƗrsgumu šķƝrsošanas vietas uzlabošana 
(špaktelƝšana, krƗsošana) 21 gab.

54
Apkures sistƝmas palaišanu un 
ieregulƝšanu 1 objekts



Objekts: DAUDZDZƮVOKƹU DZƮVOJAMƖS MƖJAS VIENKƖRŠOTƖ FASƖDES ATJAUNOŠANA

Nr. Nosaukums, aprīkojums Izmēri, modelis Materiāls Daudzums Mērvienība
55 Armatūras marķƝšana 1 objekts
56 PieslƝgums SM 1 objekts

I. Gromova

R. GrietƝns

15.11.2018.

IzstrƗdƗja:

PƗrbaudƯja:
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ERGO Insurance SE, re�istr�ta Igaunijas Republikas Komercre�istr� ar re�.Nr.10017013, adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallin�, 11316, Igaunij�, pilnvarotais p�rst�vis Latvij�:
ERGO Insurance SE Latvijas fili�le, Vien. re�. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, R�ga, LV-1013, Klientu atbalsta t�lrunis: 1887, zvanot no �rzem�m: (+371) 6 708 1887, e-pasts: info@ergo.lv

Civiltiesisk�s atbild�bas Apdrošin�šanas polise Nr. 610053772

Adrese:

Atl�dzin�mie zaud�jumi

EUR

Re�.Nr./personas kods:  

Nosaukums/ v�rds, uzv�rds:

Polise

Apdrošin�juma ��m�js

EUR

43603063747

EUR

B�vuzraudz�ba, projekt�šana, b�vdarbu vad�šana, b�vprojektu ekspert�ze, ekspert�ze.

Adrese:

Re�.Nr./personas kods:  

CERKAZI-G, SIA

Pašrisks

Apdrošin�tais

Kop�jais atbild�bas limits

Apdrošin�šanas teritorija

ZIR�U IELA 5K-2 DZ. 110, R�GA LV-1013, LATVIJA

Saska�� ar pievienoto sarakstu 2. polises lap�

500.00

420.00

Latvijas Republika
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oblig�to apdrošin�šanu"

T�lrunis:

EUR

Apdrošin�t� darb�ba

Pr�mija

300000.00

epasts:

Nosaukums/ v�rds, uzv�rds:

NAV DATU

Pieteikums

epasts:T�lrunis

L�guma sast�vda�as

 apdrošin�šanas gad�jumam 150000.00

ERGO Profesion�l�s civiltiesisk�s atbild�bas apdrošin�šanas noteikumi PROF 05-2018 un ERGO Seviš+ie 
noteikumi b�vspeci�listu profesion�l�s darb�bas civiltiesisk�s atbild�bas apdrošin�šanai B SN 05-2018

Atbild�bas limits vienam 

1. K� l�dzapdrošin�t�s personas apdrošin�šanas l�gum� iek!auti visi Apdrošin�to personu apakšuz$�m�ji.
2. ERGO Profesion�l�s civiltiesisk�s atbild�bas apdrošin�šanas noteikumu Nr. PROF 05-2018 punkts 10.37.1. tiek izteikts š�d�
redakcij�: lidlauks, skrejce!š, bet tikai un vien�gi uz objektu: "A sektora piel�gošana bag�žas apstr�des funkcijai".
3. ERGO Profesion�l�s civiltiesisk�s atbild�bas apdrošin�šanas noteikumu Nr. PROF 05-2018 punkts 10.37.5. tiek izteikts š�d�
redakcij�: "10.37.5. dambis, mols, zem�dens konstrukcija, tunelis, raktuve, lauztuve, karjers.", bet tikai un vien�gi uz objektu: 
B�vprojekta "Lifta atjaunošana RSU �k� R�g�, Dzirciema iel� 20 k-1" ekspert�ze.

�paš�s vienošan�s

05.07.2020.

420,00 EUR

2.Maks�jums

4.Maks�jums

L�dz

Apdrošin�juma $�m�js ar š� l�guma apmaksu apliecina, ka: ir iepazinies ar pirms l�guma nosl�gšanas inform�ciju, kura atrodama www.ergo.lv/pirmsliguma; sniegt� inform�cija ir piln�ga un patiesa; 
piekr�t apdrošin�šanas l�guma nosl�gšanai; piekr�t sa$emt inform�ciju ( piem., atg�din�jumus, pazi$ojumus, r�+inus) no apdrošin�t�ja ar distances sazi$as l�dzek!a pal�dz�bu (t.sk. elektronisk� past�
un/vai �szi$as veid� uz mobilo t�lruni).

Apdrošin�šanas l�guma darb�bas ietvaros par der�giem tiek uzskat�ti elektroniski sagatavot�s apdrošin�šanas polises un r�+ini bez z�moga un paraksta.

plkst.

Apdrošin�juma ��m�ja p�rst�vis:

Apdrošin�šanas  pr�mija kop�

04.07.2019

1.Maks�jums

5.Maks�jums

R�ga, 

3.Maks�jums

L�guma darb�bas periods 06.07.2019. 24:00

Apdrošin�t�ja p�rst�vis:

00:00

CERKAZI-G, SIA

No

NORMUNDS ŠULCS

420,00 EUR   11.07.2019

Maks�jumi (summa apmaksai, apmaksas termi$š)

plkst.

7.Maks�jums

9.Maks�jums

6.Maks�jums

8.Maks�jums

10.Maks�jums

4 lap�m1. lapa no 



ERGO Insurance SE, re�istr�ta Igaunijas Republikas Komercre�istr� ar re�.Nr.10017013, adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallin�, 11316, Igaunij�, pilnvarotais p�rst�vis Latvij�:
ERGO Insurance SE Latvijas fili�le, Vien. re�. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, R�ga, LV-1013, Klientu atbalsta t�lrunis: 1887, zvanot no �rzem�m: (+371) 6 708 1887, e-pasts: info@ergo.lv

Civiltiesisk�s atbild�bas Apdrošin�šanas polise Nr. 610053772

Apdrošin�to personu saraksts

1. J�nis Graudulis, p.k. 061276-12651, 
sert. nr.: 4-04593, beztermi$a;
sert. nr.: 6-00045, beztermi$a;
sert. nr.: 5-01865, beztermi$a;
sert. nr.: 3-01286, beztermi$a.
2. U�is B�li$š, p.k. 170681-11876, 
sert. nr.: 4-02236, beztermi$a;
sert. nr.: 5-01647, beztermi$a.
3. Olga Osad,uka, p.k. 270589-10008, sert. nr. 4-02257, beztermi$a.; Nr. 5-03557, beztermi$a.
4. M�rti$š Pr�sis, personas kods: 220580-11288, sert. Nr. 4-04482, beztermi$a,  Nr. 5-03169, beztermi$a.

Apdrošin�to personu saraksts ir š� apdrošin�šanas l�guma Nr. 610 053772 neat$emama sast�vda!a

Apdrošin�t�s personas

Apdrošin�t�ja p�rst�vis:

NORMUNDS ŠULCS

Apdrošin�juma ��m�ja p�rst�vis:

CERKAZI-G, SIA

4 lap�m2. lapa no 
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