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Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā) 



Objekts: DAUDZDZƮVOKĻU DZƮVOJAMƖS MƖJAS VIENKƖRŠOTƖ FASƖDES ATJAUNOŠANA 
 

 
 

  SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 
Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu izmantots Pasūtītāja projektƝšanas uzdevums un 
Latvijas Republikas normƝtie dokumenti, tādi kā Latvijas būvnormatīvi, Valsts standarti, Ministru 
kabineta noteikumi un saistošie ES standarti, kā arī Pasūtītāja projektƝšanas uzdevums, telpu 
ražošanas un ekspluatācijas tehnoloģijas prasības: 

1. ProjektƝšanas uzdevums. 
2. LBN 211-15 “Ɯkas iekšƝjais ūdensvads un kanalizācija”  
3. LBN 211-15 "Dzīvojamās Ɲkas" 
4. LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 
5. LBN 202-18 “Būvprojekta saturs un noformƝšana” 

Pielietojamajiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem vienmƝr jābūt pašiem jaunākajiem 
spƝkā esošajiem būvniecības etapa laikā. Ja izmantotais standarts, kas minƝts šajā projektā ir ticis 
nomainīts ar citu jaunāku standartu, jāpielieto jaunais standarts vai būvnormatīvs. 
Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmƝt projekta risinājuma realizāciju 
nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām. 
Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemƝrs, lai noteiktu 
izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret 
analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievƝrojot kvalitātes un tehniskās prasības, veicot agregātu 
un projekta risinājumu saskaņošanu ar projekta autoru pirms būvdarbu uzsākšanas un iekārtu 
pasūtīšanas. Pirms projektƝjamās ūdensapgādes un kanalizācijas sistƝmas uzstādīšanas veikt daļƝju 
esošās sistƝmas demontāžu  aukstam līdz noslƝdzošajam ūdensapgādes ievadkrānam, darba 
apjomus precizƝt pirmsmontāžas laikā, karstam ūdenim līdz siltummainim. 
Projekta ietvaros paredzƝts nomainīt ūdensapgades un kanalizācijas stāvvadus un guļvadus. 
Dzīvokļa robežās līdz aukstā ūdens noslƝdzošajam ventilim, to ieskaitot, sadzīves kanalizācija 
robeža no katra dzīvokļa trejgabala pieslƝguma vietas katram stāvvadam. 
Ēkas ūdensvads 
Maģistrālos un stāvvadu caurules izbūvƝt PPR (polipropilƝna)  ar šķiedru, kas paredzƝtas 
ūdensapgādei.  Visas aukstā ūdens caurules (guļvadus un stāvvadus) izolƝt pretkondensāta 
izolāciju K-Flex vai ekvivalents ar biezumu 9mm. Karstā ūdens un cirkulācijas caurules izolƝt ar 
PAROC izolācijas čaulām ar biezumu 30 mm. Caurulvadi, krustošanās vietas un mūra sienās 
paredzƝts izbūvƝt ar tƝrauda aizsargcauruli. 
Cauruļvadu izbūves vietu precizƝt montāžas laikā,guļvadu izbūvi precizƝt ar tīklu apsaimniekotāju.  
SadzƯves kanalizƗcija 
IekšƝjā sadzīves kanalizāciju paredzƝts izbūvƝt izmantojot norādītās stāvvadu šahtas izmantojot 
plastmasas PP vai PVC kanalizācijas caurules un veidgabalus. Stāvvadu vietas precizƝt montāžas 
laikā izmantojot esošās. Stāvvada starpstāva pārsegumā uzstādīt ugunsdrošās manžetes.  
Sadzīves kanalizācijas vƝdināšanas šahtas izvadu izvadīt 0,5 metri virs vƝdināšanas kanāla, kas 
atrodas virs jumta, uzstādot jumtiņu. 
Sadzīves kanalizācijas izvadus pievienot ārƝjai skatakai. 
Dzīvokļos kanalizācijas trokšņu mazināšanai uzstādīt troksni slāpƝjošu izolāciju. 
ŠķƝrsojot Ɲkas pamatni un akas-  pievienojumā izmantot tƝrauda aizsargcauruli. 

 
 UgunsdrošƯbas risinƗjumi 



Objekts: DAUDZDZƮVOKĻU DZƮVOJAMƖS MƖJAS VIENKƖRŠOTƖ FASƖDES ATJAUNOŠANA 
 

 
 

Pārseguma paneļu šķƝrsošanu ar PPR cauruli aizpildīt pƝc "Promat" PROMASEAL - PL loksnes. 
PROMASEAL - PL loksni iestrādāt ar Promastop MGIII ugunsdrošo javu.  
 
Jau nomainītus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus var nemainīt un atstāt esošos, cauruļvadu 
tehnisko stāvokli precizƝt montāžas laikā.  
 
Izstrādāja:       Iveta Gromova 
 
Pārbaudīja:       Juris Voicehovičs 



RasƝjuma Nr.

ǋDENSAPGƖDE UN KANALIZƖCIJA. VISPƖRƮGIE RƖDƮTƖJI UK-1

Nosaukums PiezƯmes

Projekta rasējumu saraksts

UK-2

UK-4

UK-5

ǋDENSAPGƖDE UN KANALIZƖCIJA. 1. STƖVA PLƖNS UK-3

ǋDENSAPGƖDE UN KANALIZƖCIJA. 2. STƖVU PLƖNS

ǋDENSAPGƖDES UN KANALIZƖCIJAS SHƜMAS

ǋDENSAPGƖDE UN KANALIZƖCIJA. 3. STƖVU PLƖNS
UK-6

ǋDENSAPGƖDE UN KANALIZƖCIJA. PAGRABSTƖVA PLƖNS 

PIEƻEMTIE APZƮMƜJUMI:

Aukstais ǌdens

Karstais ǌdensCU

KU

AU1

KarstƗ ǌdens cirkulƗcija

K1 SadzƯves kanalizƗcijas 

ST.1 StƗvvada numurs

NoslƝgventilis

PPR Ø25 PolipropilƝna caurule, diametrs
BalansƝšanas vƗrsts

R RevƯzija

TL TƯrƯšanas lǌka

Ɯkas �bǌves� KopƝjais aprƝķina patƝriƼš  

Projekta galvenie rādītāji

SistƝmas nosaukums 
m3/h l/s

KopƝjais ǌdens patƝriƼš

DaudzdzƯvokļu
dzƯvojamƗ mƗja

2.66 1.05

2.14 0.90

nosaukums 

KarstƗ ǌdens  patƝriƼš
SadzƯves notekǌdeƼu 

2.66 1.05 kanalizƗcija:

NV

BV

UK-7

Projekta dokumentƗcijas izstrƗdei par pamatu izmantots PasǌtƯtƗja
projektƝšanas uzdevums un Latvijas Republikas normƝtie dokumenti,

tƗdi kƗ Latvijas bǌvnormatƯvi, Valsts standarti, Ministru kabineta

noteikumi un saistošie ES standarti, kƗ arƯ PasǌtƯtƗja projektƝšanas
uzdevums, telpu ražošanas un ekspluatƗcijas tehnoloģijas prasƯbas:

1. ProjektƝšanas uzdevums.
2. LBN 211-15 “Ɯkas iekšƝjais ǌdensvads un kanalizƗcija”
3. LBN 211-15 "DzƯvojamƗs Ɲkas"
4. LBN 201-15 „Bǌvju ugunsdrošƯba”
5. LBN 202-18 “Bǌvprojekta saturs un noformƝšana”

Pielietojamajiem bǌvnormatƯviem, standartiem un noteikumiem

vienmƝr jƗbǌt pašiem jaunƗkajiem spƝkƗ esošajiem bǌvniecƯbas etapa

laikƗ. Ja izmantotais standarts, kas minƝts šajƗ projektƗ ir ticis

nomainƯts ar citu jaunƗku standartu, jƗpielieto jaunais standarts vai

bǌvnormatƯvs.
Visas atkƗpes no projekta risinƗjuma, kuras var bǌtiski ietekmƝt
projekta risinƗjuma realizƗciju nepieciešams rakstiski saskaƼot ar

projekta autoru un citƗm projekta sadaƺƗm.
ProjektƗ uzrƗdƯtie agregƗtu, iekƗrtu un citu izstrƗdƗjumu ražotƗji ir

norƗdƯti kƗ piemƝrs, lai noteiktu izstrƗdƗjumu kvalitƗtes prasƯbas.
UzrƗdƯtos materiƗlus un iekƗrtas ir pieƺaujams nomainƯt pret

analogiem cita ražotƗja izstrƗdƗjumiem ievƝrojot kvalitƗtes un

tehniskƗs prasƯbas, veicot agregƗtu un projekta risinƗjumu
saskaƼošanu ar projekta autoru pirms bǌvdarbu uzsƗkšanas un iekƗrtu
pasǌtƯšanas.

KANALIZƖCIJA BƜNIƻU PLƖNS

cauruƺu materiƗlu apzƯmƝjumi

ApzƯmƝjums
projektƗ, DN D caurules sieniƼas

biezums

4.2

5.4

6.7

15

20

25

25

32

40

PolipropilƝna ar šķiedru ǌdenim 

D

16,6

21.2

26.26

iekš. Ɨr.

3.412 2013.2

ST. Trejgabals pieslƝguma robeža dzƯvokļa
kanalizƗcijai, precizƝt montƗžas laikƗ

32 8.35033.4
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VISPƖRƮGIE RƖDƮTƖJI
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B.M.

-

RAS. NR.DAƹA

MEROGS:

DATUMS:

STADIJA:

PASǋTIJUMA NR.:

LAPAS NUMURS

BǋVPROJEKTA NOSAUKUMS:

IZSTRƖDƖJA:

AVK DAƹAS VAD.:

RASƜJUMA NOSAUKUMS:

OBJEKTA ADRESE:

DAUDZDZƮVOKƹU DZƮVOJAMƖS MƖJAS
VIENKƖRŠOTƖ FASƖDES ATJAUNOŠANA.
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1 2 3 4

A

B

C

D

ƜKAS PAGRABSTƖVA PLƖNS
M1:100

8650 3800

2
1

0
0

5
1

2
5

6
4

7
5

DemontƝt mǌri
AizmǌrƝjama aila

21700

1
3

7
0

0

ST.1

ST.2

ST.3
K1-110

K1-110

K1-110
AU1-d32
KU-d25
CU-d20

AU1-d25
KU-d20
CU-d20

AU1-d25
KU-d20
CU-d20

pieslƝgums pie 
ǌdens ievada
pieslƝgumu precizƝt
montƗžas laikƗ

pieslƝgums pie 
karstƗ ǌdens siltummaiƼa,
pieslƝgumu precizƝt
montƗžas laikƗ

pieslƝgums pie 
karstƗ ǌdens siltummaiƼa,
pieslƝgumu precizƝt
montƗžas laikƗ

NV25

NV25

NV20

NV15
NV15

NV15
NV15
NV20

KU-d32
CU-d32

AU1-d40

NV15

NV20

NV25

pievienojums esošai akai
pieslƝgumu precizƝt montƗžas laikƗ

R- 1,0m virs zemes

d110

K1-110

zem griestiem

pievienojums esošai akai
pieslƝgumu precizƝt montƗžas laikƗ

R- 1,0m virs zemes

d110

K1-110

zem griestiem

K1-110

zem griestiem

zem griestiem

AU1-d40
zem griestiem

AU1-d32
KU-d25
CU-d20

zem griestiem

AU1-d25
KU-d20
CU-d20

BV15

BV15

BV15

NV32

IV

DN15

NV

ǋDENSAPGƖDES STƖVVADA PIESLƜGUMS 
PIE ǋDENSAPGƖDES GUƹVADA

BVNV

NV

PIEZƮMES:

1. ProjektƝjamos stƗvvadus paredzƝts izbǌvƝt esošo stƗvvadu vietƗ (esošajƗs

komunikƗciju šahtƗs). Izbǌves vietu precizƝt bǌvniecƯbas laikƗ.

2. Cauruļvadiem, kuri šķƝrso ugunsdrošƯbas nodalƯjumu norobežojošƗs konstrukcijas,

jƗparedz ugunsaizsardzƯba, nodrošinot par vienu pakƗpi zemƗku ugunsizturƯbu, nekƗ tƗ
noteikta šķƝrsojošƗm konstrukcijƗm.

3. KanalizƗcijas sistƝmas pagriezienus un pieslƝgumus veikt ne vairƗk kƗ 45° lenķƯ.
4. RevƯzijas paredzƝt ne retƗk, ka norƗdƯts shƝmƗs.

5. DzƯvokļu aukstƗ un karstƗ ǌdens ievadus izbǌvƝt 1.0m augstumƗ no grƯdas. PieslƝgumu
diametrs  20x3,4 mm.

6. DzƯvokļu sadzƯves kanalizƗcijas pieslƝgumi stƗvvadiem - Ø110mm.

7. ǋdensvada cauruļvadus pagrabstƗvƗ un stƗvvadus paredzƝts izolƝt.
8. TƯklu atzƯmes precizƝt uz vietas darbu izpildes gaitƗ.
9. StƗvu plƗnus skatƯt kopƗ ar skaidrojošo aprakstu, shƝmu, vispƗrƯgiem rƗdƯtƗjiem.

PIEƻEMTIE APZƮMƜJUMI:

Aukstais ǌdens

Karstais ǌdensCU

KU

AU1

KarstƗ ǌdens cirkulƗcija

K1 SadzƯves kanalizƗcijas 

ST.1 StƗvvada numurs

NoslƝgventilis

PPR Ø25 PolipropilƝna caurule, diametrs
BalansƝšanas vƗrsts

R RevƯzija

TL TƯrƯšanas lǌka

NV

BV

ST. Trejgabals pieslƝguma robeža dzƯvokļa
kanalizƗcijai, precizƝt montƗžas laikƗ

Dvieļu žƗvƝtƗjsDž

1

F
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A

2 3
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C
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A

PAGRABSTƖVA PLƖNS

UK-2

1:100

ǋDENSAPGƖDE UN KANALIZƖCIJA

BǋVNIECƮBAS IEROSINƖTƖJS:

FAILA NOS.:

analogs rasƝjuma Nr.
ARHƮVA NR.:

APLIECINƖJUMA KARTE

-

RAS. NR.DAƹA
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DATUMS:
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VIENKƖRŠOTƖ FASƖDES ATJAUNOŠANA.

I. GROMOVA

J. VOICEHOVIČS

ATBILDƮGIAS PROJEKTƜTƖJS:

DATUMSIZMAIƻAS VEICAIZMAIƻASKODS

A

B

CAD RASƜJUMƖ AR ROKU VEIKTAS IZMAIƻAS IR SPƜKƖ, JA APLIECINƖTAS
AR BǋVPROJEKTA VADƮTƖJA PARAKSTU

PROJEKTƜTƖJS:

15.11.2019

15.11.2019

15.11.2019.

SERTIFIKƖTA NR.3-00739

1-18/65

KATOƹU IELA 9, JELGAVA.
KADASTRA APZ.  0900 006 0150 001

DaudzdzƯvokƺu dzƯvojamƗs Ɲkas, Katoƺu ielƗ 6, JelgavƗ,
dzƯvokƺu Ưpašnieki, kurus uz pilnvarojuma lƯguma pamata

pƗrstƗv SIA "Jelgavas nekustamƗ Ưpašuma pƗrvalde"



1 2 3 4

A

B

C

D

ƜKAS PIRMƖ STƖVA PLƖNS
M1:100

L-1L-1

8650 3800 9250

2
1
0
0

5
1
2
5

6
4
7
5

21700

1
3
7
0
0

ST.1

ST.2

ST.3

NV15NV15

NV15NV15

NV15NV15NV15NV15

K1-110K1-110

K1-110
AU1-d32
KU-d25
CU-d20

AU1-d25
KU-d20
CU-d20

AU1-d25
KU-d20
CU-d20

R- 1,0m virs zemes

d110

R- 1,0m virs zemes

d110

R- 1,0m virs zemes

d110

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

DzƯvokƺu aukstƗ un karstƗ ǌdens pievadu izbǌves principiƗlƗ shƝma

PieslƝgties pie dzƯvokļa aukstƗ
ǌdens apgƗdes sistƝmas

AU- AukstƗ ǌdens
stƗvvads

Lodveida krƗns
DN15

KU- KarstƗ ǌdens
stƗvvads

PolipropilƝna caurule

1.
0m

PieslƝgties pie dzƯvokļa karstƗ
ǌdens apgƗdes sistƝmas

PPR Ø20

CU- CirkulƗcijas
stƗvvads

Lodveida krƗns
DN15

Dvieļu žƗvƝtƗjs
DN25

PIEZƮMES:

1. ProjektƝjamos stƗvvadus paredzƝts izbǌvƝt esošo stƗvvadu vietƗ (esošajƗs

komunikƗciju šahtƗs). Izbǌves vietu precizƝt bǌvniecƯbas laikƗ.

2. Cauruļvadiem, kuri šķƝrso ugunsdrošƯbas nodalƯjumu norobežojošƗs konstrukcijas,

jƗparedz ugunsaizsardzƯba, nodrošinot par vienu pakƗpi zemƗku ugunsizturƯbu, nekƗ tƗ
noteikta šķƝrsojošƗm konstrukcijƗm.

3. KanalizƗcijas sistƝmas pagriezienus un pieslƝgumus veikt ne vairƗk kƗ 45° lenķƯ.
4. RevƯzijas paredzƝt ne retƗk, ka norƗdƯts shƝmƗs.

5. DzƯvokļu aukstƗ un karstƗ ǌdens ievadus izbǌvƝt 1.0m augstumƗ no grƯdas. PieslƝgumu
diametrs  20x3,4 mm.

6. DzƯvokļu sadzƯves kanalizƗcijas pieslƝgumi stƗvvadiem - Ø110mm.

7. ǋdensvada cauruļvadus pagrabstƗvƗ un stƗvvadus paredzƝts izolƝt.
8. TƯklu atzƯmes precizƝt uz vietas darbu izpildes gaitƗ.
9. StƗvu plƗnus skatƯt kopƗ ar skaidrojošo aprakstu, shƝmu, vispƗrƯgiem rƗdƯtƗjiem.

PIEƻEMTIE APZƮMƜJUMI:

Aukstais ǌdens

Karstais ǌdensCU

KU

AU1

KarstƗ ǌdens cirkulƗcija

K1 SadzƯves kanalizƗcijas 

ST.1 StƗvvada numurs

NoslƝgventilis

PPR Ø25 PolipropilƝna caurule, diametrs
BalansƝšanas vƗrsts

R RevƯzija

TL TƯrƯšanas lǌka

NV

BV

ST. Trejgabals pieslƝguma robeža dzƯvokļa
kanalizƗcijai, precizƝt montƗžas laikƗ

Dvieļu žƗvƝtƗjsDž
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BǋVNIECƮBAS IEROSINƖTƖJS:

FAILA NOS.:

analogs rasƝjuma Nr.
ARHƮVA NR.:

APLIECINƖJUMA KARTE

-

RAS. NR.DAƹA

MEROGS:

DATUMS:

STADIJA:

PASǋTIJUMA NR.:

LAPAS NUMURS

BǋVPROJEKTA NOSAUKUMS:

IZSTRƖDƖJA:

AVK DAƹAS VAD.:

RASƜJUMA NOSAUKUMS:

OBJEKTA ADRESE:

DAUDZDZƮVOKƹU DZƮVOJAMƖS MƖJAS
VIENKƖRŠOTƖ FASƖDES ATJAUNOŠANA.

I. GROMOVA

J. VOICEHOVIČS

ATBILDƮGIAS PROJEKTƜTƖJS:

DATUMSIZMAIƻAS VEICAIZMAIƻASKODS

A

B

CAD RASƜJUMƖ AR ROKU VEIKTAS IZMAIƻAS IR SPƜKƖ, JA APLIECINƖTAS
AR BǋVPROJEKTA VADƮTƖJA PARAKSTU

PROJEKTƜTƖJS:

15.11.2019

15.11.2019

15.11.2019.

SERTIFIKƖTA NR.3-00739

1-18/65

KATOƹU IELA 9, JELGAVA.
KADASTRA APZ.  0900 006 0150 001

DaudzdzƯvokƺu dzƯvojamƗs Ɲkas, Katoƺu ielƗ 6, JelgavƗ,
dzƯvokƺu Ưpašnieki, kurus uz pilnvarojuma lƯguma pamata

pƗrstƗv SIA "Jelgavas nekustamƗ Ưpašuma pƗrvalde"

ǋDENSAPGƖDE UN KANALIZƖCIJA
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ƜKAS OTRƖ STƖVA PLƖNS
M1:100

L-1L-1

8650 3800 9250
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1
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ST.1

ST.2

ST.3

NV15

NV15
NV15

NV15

NV15NV15NV15NV15

K1-110K1-110

K1-110
AU1-d32
KU-d20
CU-d20

AU1-d25
KU-d20
CU-d20

AU1-d25
KU-d20
CU-d20

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

PIEZƮMES:

1. ProjektƝjamos stƗvvadus paredzƝts izbǌvƝt esošo stƗvvadu vietƗ (esošajƗs

komunikƗciju šahtƗs). Izbǌves vietu precizƝt bǌvniecƯbas laikƗ.

2. Cauruļvadiem, kuri šķƝrso ugunsdrošƯbas nodalƯjumu norobežojošƗs konstrukcijas,

jƗparedz ugunsaizsardzƯba, nodrošinot par vienu pakƗpi zemƗku ugunsizturƯbu, nekƗ tƗ
noteikta šķƝrsojošƗm konstrukcijƗm.

3. KanalizƗcijas sistƝmas pagriezienus un pieslƝgumus veikt ne vairƗk kƗ 45° lenķƯ.
4. RevƯzijas paredzƝt ne retƗk, ka norƗdƯts shƝmƗs.

5. DzƯvokļu aukstƗ un karstƗ ǌdens ievadus izbǌvƝt 1.0m augstumƗ no grƯdas. PieslƝgumu
diametrs  20x3,4 mm.

6. DzƯvokļu sadzƯves kanalizƗcijas pieslƝgumi stƗvvadiem - Ø110mm.

7. ǋdensvada cauruļvadus pagrabstƗvƗ un stƗvvadus paredzƝts izolƝt.
8. TƯklu atzƯmes precizƝt uz vietas darbu izpildes gaitƗ.
9. StƗvu plƗnus skatƯt kopƗ ar skaidrojošo aprakstu, shƝmu, vispƗrƯgiem rƗdƯtƗjiem.

PIEƻEMTIE APZƮMƜJUMI:

Aukstais ǌdens

Karstais ǌdensCU

KU

AU1

KarstƗ ǌdens cirkulƗcija

K1 SadzƯves kanalizƗcijas 

ST.1 StƗvvada numurs

NoslƝgventilis

PPR Ø25 PolipropilƝna caurule, diametrs
BalansƝšanas vƗrsts

R RevƯzija

TL TƯrƯšanas lǌka

NV

BV

ST. Trejgabals pieslƝguma robeža dzƯvokļa

Dvieļu žƗvƝtƗjsDž

DzƯvokƺu aukstƗ un karstƗ ǌdens pievadu izbǌves principiƗlƗ shƝma

PieslƝgties pie dzƯvokļa aukstƗ
ǌdens apgƗdes sistƝmas

AU- AukstƗ ǌdens
stƗvvads

Lodveida krƗns
DN15

KU- KarstƗ ǌdens
stƗvvads

PolipropilƝna caurule

1.
0m

PieslƝgties pie dzƯvokļa karstƗ
ǌdens apgƗdes sistƝmas

PPR Ø20

CU- CirkulƗcijas
stƗvvads

Lodveida krƗns
DN15

Dvieļu žƗvƝtƗjs
DN25
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BǋVNIECƮBAS IEROSINƖTƖJS:

FAILA NOS.:

analogs rasƝjuma Nr.
ARHƮVA NR.:

APLIECINƖJUMA KARTE

-

RAS. NR.DAƹA

MEROGS:

DATUMS:

STADIJA:

PASǋTIJUMA NR.:

LAPAS NUMURS

BǋVPROJEKTA NOSAUKUMS:

IZSTRƖDƖJA:

AVK DAƹAS VAD.:

RASƜJUMA NOSAUKUMS:

OBJEKTA ADRESE:

DAUDZDZƮVOKƹU DZƮVOJAMƖS MƖJAS
VIENKƖRŠOTƖ FASƖDES ATJAUNOŠANA.

I. GROMOVA

J. VOICEHOVIČS

ATBILDƮGIAS PROJEKTƜTƖJS:

DATUMSIZMAIƻAS VEICAIZMAIƻASKODS

A

B

CAD RASƜJUMƖ AR ROKU VEIKTAS IZMAIƻAS IR SPƜKƖ, JA APLIECINƖTAS
AR BǋVPROJEKTA VADƮTƖJA PARAKSTU

PROJEKTƜTƖJS:

15.11.2019

15.11.2019

15.11.2019.

SERTIFIKƖTA NR.3-00739

1-18/65

KATOƹU IELA 9, JELGAVA.
KADASTRA APZ.  0900 006 0150 001

DaudzdzƯvokƺu dzƯvojamƗs Ɲkas, Katoƺu ielƗ 6, JelgavƗ,
dzƯvokƺu Ưpašnieki, kurus uz pilnvarojuma lƯguma pamata

pƗrstƗv SIA "Jelgavas nekustamƗ Ưpašuma pƗrvalde"

ǋDENSAPGƖDE UN KANALIZƖCIJA
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ƜKAS TREŠƖ  STƖVA PLƖNS
M1:100
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ST.1

ST.2

ST.3

NV15NV15NV15NV15

NV15NV15
NV15NV15

K1-110K1-110

K1-110
AU1-d25

CU-d20

AU1-d20
KU-d20
CU-d20

AU1-d20
KU-d20
CU-d20

R- 1,0m virs zemes

d110

R- 1,0m virs zemes

d110

R- 1,0m virs zemes

d110

KU-d20
Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

PIEZƮMES:

1. ProjektƝjamos stƗvvadus paredzƝts izbǌvƝt esošo stƗvvadu vietƗ (esošajƗs

komunikƗciju šahtƗs). Izbǌves vietu precizƝt bǌvniecƯbas laikƗ.

2. Cauruļvadiem, kuri šķƝrso ugunsdrošƯbas nodalƯjumu norobežojošƗs konstrukcijas,

jƗparedz ugunsaizsardzƯba, nodrošinot par vienu pakƗpi zemƗku ugunsizturƯbu, nekƗ tƗ
noteikta šķƝrsojošƗm konstrukcijƗm.

3. KanalizƗcijas sistƝmas pagriezienus un pieslƝgumus veikt ne vairƗk kƗ 45° lenķƯ.
4. RevƯzijas paredzƝt ne retƗk, ka norƗdƯts shƝmƗs.

5. DzƯvokļu aukstƗ un karstƗ ǌdens ievadus izbǌvƝt 1.0m augstumƗ no grƯdas. PieslƝgumu
diametrs  20x3,4 mm.

6. DzƯvokļu sadzƯves kanalizƗcijas pieslƝgumi stƗvvadiem - Ø110mm.

7. ǋdensvada cauruļvadus pagrabstƗvƗ un stƗvvadus paredzƝts izolƝt.
8. TƯklu atzƯmes precizƝt uz vietas darbu izpildes gaitƗ.
9. StƗvu plƗnus skatƯt kopƗ ar skaidrojošo aprakstu, shƝmu, vispƗrƯgiem rƗdƯtƗjiem.

PIEƻEMTIE APZƮMƜJUMI:

Aukstais ǌdens

Karstais ǌdensCU

KU

AU1

KarstƗ ǌdens cirkulƗcija

K1 SadzƯves kanalizƗcijas 

ST.1 StƗvvada numurs

NoslƝgventilis

PPR Ø25 PolipropilƝna caurule, diametrs
BalansƝšanas vƗrsts

R RevƯzija

TL TƯrƯšanas lǌka

NV

BV

ST. Trejgabals pieslƝguma robeža dzƯvokļa
kanalizƗcijai, precizƝt montƗžas laikƗ

Dvieļu žƗvƝtƗjsDž

3. stƗva dzƯvokƺu aukstƗ un karstƗ ǌdens pievadu izbǌves
principiƗlƗ shƝma

1
.0

m

0
.2

m

PieslƝgties pie dzƯvokļa aukstƗ
ǌdens apgƗdes sistƝmas

Lodveida krƗns
DN15

PolipropilƝna caurule

PieslƝgties pie dzƯvokļa karstƗ
ǌdens apgƗdes sistƝmas

PPR Ø20

Lodveida krƗns
DN15

Dvieļu žƗvƝtƗjs
DN25
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grƯda
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BǋVNIECƮBAS IEROSINƖTƖJS:
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analogs rasƝjuma Nr.
ARHƮVA NR.:

APLIECINƖJUMA KARTE

-

RAS. NR.DAƹA

MEROGS:

DATUMS:

STADIJA:

PASǋTIJUMA NR.:
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BǋVPROJEKTA NOSAUKUMS:

IZSTRƖDƖJA:

AVK DAƹAS VAD.:

RASƜJUMA NOSAUKUMS:

OBJEKTA ADRESE:

DAUDZDZƮVOKƹU DZƮVOJAMƖS MƖJAS
VIENKƖRŠOTƖ FASƖDES ATJAUNOŠANA.

I. GROMOVA

J. VOICEHOVIČS

ATBILDƮGIAS PROJEKTƜTƖJS:

DATUMSIZMAIƻAS VEICAIZMAIƻASKODS

A

B

CAD RASƜJUMƖ AR ROKU VEIKTAS IZMAIƻAS IR SPƜKƖ, JA APLIECINƖTAS
AR BǋVPROJEKTA VADƮTƖJA PARAKSTU

PROJEKTƜTƖJS:

15.11.2019

15.11.2019

15.11.2019.

SERTIFIKƖTA NR.3-00739

1-18/65

KATOƹU IELA 9, JELGAVA.
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ƜKAS BƜNIƻU STƖVA PLƖNS
M1:100
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ST.1

izvads 0,5 m virs jumta

ST.2

izvads 0,5 m virs jumta

ST.3

izvads 0,5 m virs jumta

K1-110

K1-110

K1-110

PIEZƮMES:

1. ProjektƝjamos stƗvvadus paredzƝts izbǌvƝt esošo stƗvvadu vietƗ (esošajƗs

komunikƗciju šahtƗs). Izbǌves vietu precizƝt bǌvniecƯbas laikƗ.

2. Cauruļvadiem, kuri šķƝrso ugunsdrošƯbas nodalƯjumu norobežojošƗs

konstrukcijas, jƗparedz ugunsaizsardzƯba, nodrošinot par vienu pakƗpi zemƗku

ugunsizturƯbu, nekƗ tƗ noteikta šķƝrsojošƗm konstrukcijƗm.

3. KanalizƗcijas sistƝmas pagriezienus un pieslƝgumus veikt ne vairƗk kƗ 45° lenķƯ.
4. RevƯzijas paredzƝt ne retƗk, ka norƗdƯts shƝmƗs.

5. DzƯvokļu sadzƯves kanalizƗcijas pieslƝgumi stƗvvadiem - Ø110mm.

6. TƯklu atzƯmes precizƝt uz vietas darbu izpildes gaitƗ.

PIEƻEMTIE APZƮMƜJUMI:

K1 SadzƯves kanalizƗcijas 

ST.1 StƗvvada numurs
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-

RAS. NR.DAƹA

MEROGS:

DATUMS:

STADIJA:

PASǋTIJUMA NR.:
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BǋVPROJEKTA NOSAUKUMS:
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RASƜJUMA NOSAUKUMS:

OBJEKTA ADRESE:

DAUDZDZƮVOKƹU DZƮVOJAMƖS MƖJAS
VIENKƖRŠOTƖ FASƖDES ATJAUNOŠANA.

I. GROMOVA

J. VOICEHOVIČS

ATBILDƮGIAS PROJEKTƜTƖJS:

DATUMSIZMAIƻAS VEICAIZMAIƻASKODS

A

B

CAD RASƜJUMƖ AR ROKU VEIKTAS IZMAIƻAS IR SPƜKƖ, JA APLIECINƖTAS
AR BǋVPROJEKTA VADƮTƖJA PARAKSTU
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15.11.2019

15.11.2019

15.11.2019.

SERTIFIKƖTA NR.3-00739

1-18/65

KATOƹU IELA 9, JELGAVA.
KADASTRA APZ.  0900 006 0150 001

DaudzdzƯvokƺu dzƯvojamƗs Ɲkas, Katoƺu ielƗ 6, JelgavƗ,
dzƯvokƺu Ưpašnieki, kurus uz pilnvarojuma lƯguma pamata
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AU1-d25
KU-d20
CU-d20

pieslƝgums pie 
ǌdens ievada
pieslƝgumu precizƝt
montƗžas laikƗ

pieslƝgums pie 
karstƗ ǌdens siltummaiƼa,
pieslƝgumu precizƝt
montƗžas laikƗ

pieslƝgums pie 
karstƗ ǌdens siltummaiƼa,
pieslƝgumu precizƝt
montƗžas laikƗ

NV25
NV25

NV20

NV15
NV15NV15

NV15
NV20

KU-d32
CU-d32

NV15
NV20

NV25

zem griestiem

AU1-d40

zem griestiem

AU1-d32

zem griestiem

AU1-d25

BV15

BV15

BV15ST.1

ST.2

ST.3

3. STƖVA
GRƮDA

2. STƖVA
GRƮDA

1. STƖVA
GRƮDA

1. STƖVA
GRƮDA

1. STƖVA
GRƮDA

NV32
AU1-d25
KU-d20
CU-d20

KU-d20
CU-d20

KU-d25
CU-d20

AU1-d32
KU-d25
CU-d20

IV15IV15IV15

IV15IV15IV15

IV15IV15IV15

ST.1

ST.2

ST.3

NV15NV15

NV15NV15

NV15NV15

NV15NV15

AU1-d25

CU-d20

AU1-d20
KU-d20
CU-d20

AU1-d20
KU-d20
CU-d20

NV15NV15

NV15NV15

NV15NV15

NV15NV15

KU-d20
CU-d20

KU-d20
CU-d20

KU-d20
CU-d20

NV15NV15

NV15NV15

NV15NV15

NV15NV15

KU-d25
CU-d20

KU-d20
CU-d20

KU-d20
CU-d20

KU-d20

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700
Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700
Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700 Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim

D25-500-700

Dvieļu žƗvƝtƗjs- ǌdenim
D25-500-700

3. STƖVA
GRƮDA

2. STƖVA
GRƮDA

1. STƖVA
GRƮDA

3. STƖVA
GRƮDA

2. STƖVA
GRƮDA

1. STƖVA
GRƮDA

AU1-d25

AU1-d25

AU1-d25

AU1-d25

AU1-d32

AU1-d32

ST.1

ST.2

ST.3
K1-110

K1-110

K1-110

R- 1,0m virs zemes

d110

R- 1,0m virs zemes

d110

R- 1,0m virs zemes

d110

ST.1
ST.2

ST.3
K1-110

K1-110
K1-110

ST.1
ST.3
K1-110

K1-110

R- 1,0m virs zemes

d110

R- 1,0m virs zemes

d110

R- 1,0m virs zemes

d110

ST.1

ST.2

ST.3
K1-110

K1-110

K1-110

ST.1

izvads 0,5 m virs jumtaST.2

izvads 0,5 m virs jumta
ST.3

izvads 0,5 m virs jumta
K1-110

K1-110
K1-110

pievienojums esošai
akai pieslƝgumu
precizƝt montƗžas laikƗ

R- 1,0m virs zemes

d110

K1-110

zem griestiem

pievienojums esošai akai
pieslƝgumu precizƝt montƗžas laikƗ

R- 1,0m virs zemes

d110

K1-110

zem griestiem

K1-110

zem griestiem

BƜNIƻU
GRƮDA

BƜNIƻU
GRƮDABƜNIƻU

GRƮDA

3. STƖVA
GRƮDA3. STƖVA

GRƮDA
3. STƖVA
GRƮDA

2. STƖVA
GRƮDA

2. STƖVA
GRƮDA2. STƖVA

GRƮDA

1. STƖVA
GRƮDA

1. STƖVA
GRƮDA

1. STƖVA
GRƮDA

PIEZƮMES:

1. ProjektƝjamos stƗvvadus paredzƝts izbǌvƝt esošo stƗvvadu vietƗ (esošajƗs

komunikƗciju šahtƗs). Izbǌves vietu precizƝt bǌvniecƯbas laikƗ.

2. Cauruļvadiem, kuri šķƝrso ugunsdrošƯbas nodalƯjumu norobežojošƗs konstrukcijas,

jƗparedz ugunsaizsardzƯba, nodrošinot par vienu pakƗpi zemƗku ugunsizturƯbu, nekƗ tƗ
noteikta šķƝrsojošƗm konstrukcijƗm.

3. KanalizƗcijas sistƝmas pagriezienus un pieslƝgumus veikt ne vairƗk kƗ 45° lenķƯ.
4. RevƯzijas paredzƝt ne retƗk, ka norƗdƯts shƝmƗs.

5. DzƯvokļu aukstƗ un karstƗ ǌdens ievadus izbǌvƝt 1.0m augstumƗ no grƯdas. PieslƝgumu
diametrs  20x3,4 mm.

6. DzƯvokļu sadzƯves kanalizƗcijas pieslƝgumi stƗvvadiem - Ø110mm.

7. ǋdensvada cauruļvadus pagrabstƗvƗ un stƗvvadus paredzƝts izolƝt.
8. TƯklu atzƯmes precizƝt uz vietas darbu izpildes gaitƗ.
9. StƗvu plƗnus skatƯt kopƗ ar skaidrojošo aprakstu, shƝmu, vispƗrƯgiem rƗdƯtƗjiem.

PIEƻEMTIE APZƮMƜJUMI:

Aukstais ǌdens

Karstais ǌdensCU

KU

AU1

KarstƗ ǌdens cirkulƗcija

K1 SadzƯves kanalizƗcijas 

ST.1 StƗvvada numurs

NoslƝgventilis

PPR Ø25 PolipropilƝna caurule, diametrs
BalansƝšanas vƗrsts

R RevƯzija

TL TƯrƯšanas lǌka

NV

BV

ST. Trejgabals pieslƝguma robeža dzƯvokļa
kanalizƗcijai, precizƝt montƗžas laikƗ

Dvieļu žƗvƝtƗjsDž

F

1 2 3
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B

4 5 6 7 8 9 10 A3.211

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

A

ǋDENSAPGƖDES UN KANALIZƖCIJAS
 SHƜMAS

UK-7

1:100

BǋVNIECƮBAS IEROSINƖTƖJS:

FAILA NOS.:

analogs rasƝjuma Nr.
ARHƮVA NR.:

APLIECINƖJUMA KARTE

-

RAS. NR.DAƹA

MEROGS:

DATUMS:

STADIJA:

PASǋTIJUMA NR.:

LAPAS NUMURS

BǋVPROJEKTA NOSAUKUMS:

IZSTRƖDƖJA:

AVK DAƹAS VAD.:

RASƜJUMA NOSAUKUMS:

OBJEKTA ADRESE:

DAUDZDZƮVOKƹU DZƮVOJAMƖS MƖJAS
VIENKƖRŠOTƖ FASƖDES ATJAUNOŠANA.

I. GROMOVA

J. VOICEHOVIČS

ATBILDƮGIAS PROJEKTƜTƖJS:

DATUMSIZMAIƻAS VEICAIZMAIƻASKODS

A

B

CAD RASƜJUMƖ AR ROKU VEIKTAS IZMAIƻAS IR SPƜKƖ, JA APLIECINƖTAS
AR BǋVPROJEKTA VADƮTƖJA PARAKSTU

PROJEKTƜTƖJS:

15.11.2019

15.11.2019

15.11.2019.

SERTIFIKƖTA NR.3-00739

1-18/65

KATOƹU IELA 9, JELGAVA.
KADASTRA APZ.  0900 006 0150 001

DaudzdzƯvokƺu dzƯvojamƗs Ɲkas, Katoƺu ielƗ 6, JelgavƗ,
dzƯvokƺu Ưpašnieki, kurus uz pilnvarojuma lƯguma pamata

pƗrstƗv SIA "Jelgavas nekustamƗ Ưpašuma pƗrvalde"



Nr. Nosaukums, aprƯkojums Izmēri, modelis MateriƗls Daudzums MērvienƯba
1 VecƗs sistēmas demontƗža 1 objekts

2
PPR caurule ar šķiedru 
ǌdenim 20x3.4 PPR 138 m

3
PPR caurule ar šķiedru 
ǌdenim 25x4.2 PPR 38 m

4
PPR caurule ar šķiedru 
ǌdenim 32x5.4 PPR 17 m

5
PPR caurule ar šķiedru 
ǌdenim 40x6,7 PPR 22 m

6 PPR lƯkums 900 20 PPR 67 gab
7 PPR lƯkums 900 25 PPR 7 gab
8 PPR lƯkums 900 32 PPR 1 gab
9 PPR lƯkums 900 40 PPR 2 gab
10 PPR T-gabals 900ǌdenim 20/20 PPR 16 gab
11 PPR T-gabals 900ǌdenim 20/20/25 PPR 1 gab
12 PPR T-gabals 900ǌdenim 25/25/20 PPR 4 gab
13 PPR T-gabals 900ǌdenim 32/32/25 PPR 1 gab
14 PPR T-gabals 900ǌdenim 40/40/32 PPR 1 gab
15 PPR X-gabals 900ǌdenim 20/20 PPR 4 gab
16 PPR X-gabals 900ǌdenim 25/25/20/20 PPR 3 gab
17 PPR T-gabals 900ǌdenim 32/32/20/20 PPR 2 gab
18 PPR pƗreja 25/20 PPR 4 gab
19 PPR pƗreja 32/25 PPR 2 gab
20 PPR pƗreja 40/32 PPR 1 gab

21
Lodveida ventilis t=110˚; P=8 
bar 15 Fe 30 gab

22
Lodveida ventilis t=110˚; P=8 
bar 20 Fe 3 gab

23
Lodveida ventilis t=110˚; P=8 
bar 25 Fe 3 gab

24
Lodveida ventilis t=110˚; P=8 
bar 32 Fe 1 gab

26
Balansēšanas vƗrsts t=110˚; 
P=8 bar 15 Fe 3 gab

27
Izlaides vƗrsts t=110˚; P=8 
bar ar gala vƗku Fe 9 gab

28

Kaučuka izolƗcija- 
pretkondensƗta aukstam 
ǌdenim 22/9mm  K-FLEX EC 16 m

29

Kaučuka izolƗcija- 
pretkondensƗta aukstam 
ǌdenim 28/9mm  K-FLEX EC 26 m

IzstrƗdƗja: I. Gromova
PƗrbaudƯja: J. Voicehovičs

Marka ŪK.IS Lapa Lapu sk. 3

1

DAUDZDZƮVOKƹU DZƮVOJAMƖS MƖJAS VIENKƖRŠOTƖ 
FASƖDES ATJAUNOŠANA- KATOƹU IELA 9, JELGAVA.

KADASTRA APZ.  0900 006 0150 001

ŪK sadaļas iekƗrtu, konstrukciju un materiƗlu kopsavilkums. 

Projekta stadij: ApliecinƗjumu karte
IekƗrtu un materiƗlu kopsavilkums



Nr. Nosaukums, aprƯkojums Izmēri, modelis MateriƗls Daudzums MērvienƯba

31

Kaučuka izolƗcija- 
pretkondensƗta aukstam 
ǌdenim 35/9mm  K-FLEX EC 15 m

32

Kaučuka izolƗcija- 
pretkondensƗta aukstam 
ǌdenim 42/9mm  K-FLEX EC 22 m

33

Akmensvates izolƗcijas čaula, 
ar alum. atstarojošo slƗni; 
b=50mm

Siltumizol. čaula 
PAROC 22/50 
Alucoat izolƗcija

Paroc (λD=0,045 
W/m*K) 122 gab

34

Akmensvates izolƗcijas čaula, 
ar alum. atstarojošo slƗni; 
b=50mm

Siltumizol. čaula 
PAROC 28/50 
Alucoat izolƗcija

Paroc (λD=0,045 
W/m*K) 12 gab

35

Akmensvates izolƗcijas čaula, 
ar alum. atstarojošo slƗni; 
b=50mm

Siltumizol. čaula 
PAROC 35/50 
Alucoat izolƗcija

Paroc (λD=0,045 
W/m*K) 17 gab

36
Dvieƺu žƗvētƗjs- ǌdenim D25-
500-700 12 gab

37 Pievienojums ǌdens ievadam 1 gab
38 Armatǌra un veidgabali 1 kompl.

39 KanalizƗcijas caurule 110 PP 90 m
40 LƯkums 110 PP 11 gab
41 Trejgabals 110/110 PP 7 gab
42 X-gabals 110/110 PP 3 gab
43 RevƯzija 110 PP 8 gab

44
Alucoat izolƗcija trokšņa 
slƗpēšanai 110/30 PAROC 90 m

45 UgunsdrošƯbas manžete 110 12 gab

46

KanalizƗcijas izvads, 
pievienojums akai, rakšanas 
darbi izvadu nomaiņai, 
aizsargčaulas (akai, šķērsojot 
ēkas pamatni) 2 izvadi

47 Seguma atjaunošanas darbi 8 m

48 KompensƗtori 1 kompl.
49 NekustƯgie balsti 1 kompl.

50 StiprinƗjumi un palƯgmateriƗli 1 kompl.
51 MontƗžas komplekts 1 kompl.

52

ǋdensapgƗdes sistēmas 
hidrauliskƗs pƗrbaude un 
sistēmas skalošana , 
balansēšana un balansēšanas 
aktu sastƗdƯšana 1 kompl.

SADZƮVES KANALIZƖCIJA K1

Citi materiƗli un darbi



Nr. Nosaukums, aprƯkojums Izmēri, modelis MateriƗls Daudzums MērvienƯba

53

StƗvvadu šahtu atvēršana, 
aizvēršana, špaktelēšana 
(stƗvvadam jƗbǌt aizvērtam 
lƯdz baltajai apdarei) 12 kompl.

54

PƗrsegumu šķērsošanas vietas 
uzlabošana (špaktelēšana, 
krƗsošana) un ugunsdrošƗs 
manžetes uzstƗdƯšana 
kanalizƗcijas stƗvvadiem 12 vietas

55 ǋdens sistēmas palaišanu 1 objekts
56 Armatǌras marķēšana 1 objekts

I. Gromova

J. Voicehovičs

SpeĐifikāĐijā iekļauti oďjekta visi Đauruļvadi. MaiŶāŵie ŵateriāli jāpreĐizē pirŵs ŵoŶtāžas.

ϭ5.ϭϭ.ϮϬϭ9.

IzstrƗdƗja:

PƗrbaudƯja:
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ERGO Insurance SE, re�istr�ta Igaunijas Republikas Komercre�istr� ar re�.Nr.10017013, adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallin�, 11316, Igaunij�, pilnvarotais p�rst�vis Latvij�:
ERGO Insurance SE Latvijas fili�le, Vien. re�. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, R�ga, LV-1013, Klientu atbalsta t�lrunis: 1887, zvanot no �rzem�m: (+371) 6 708 1887, e-pasts: info@ergo.lv

Civiltiesisk�s atbild�bas Apdrošin�šanas polise Nr. 610053772

Adrese:

Atl�dzin�mie zaud�jumi

EUR

Re�.Nr./personas kods:  

Nosaukums/ v�rds, uzv�rds:

Polise

Apdrošin�juma ��m�js

EUR

43603063747

EUR

B�vuzraudz�ba, projekt�šana, b�vdarbu vad�šana, b�vprojektu ekspert�ze, ekspert�ze.

Adrese:

Re�.Nr./personas kods:  

CERKAZI-G, SIA

Pašrisks

Apdrošin�tais

Kop�jais atbild�bas limits

Apdrošin�šanas teritorija

ZIR�U IELA 5K-2 DZ. 110, R�GA LV-1013, LATVIJA

Saska�� ar pievienoto sarakstu 2. polises lap�

500.00

420.00

Latvijas Republika
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oblig�to apdrošin�šanu"

T�lrunis:

EUR

Apdrošin�t� darb�ba

Pr�mija

300000.00

epasts:

Nosaukums/ v�rds, uzv�rds:

NAV DATU

Pieteikums

epasts:T�lrunis

L�guma sast�vda�as

 apdrošin�šanas gad�jumam 150000.00

ERGO Profesion�l�s civiltiesisk�s atbild�bas apdrošin�šanas noteikumi PROF 05-2018 un ERGO Seviš+ie 
noteikumi b�vspeci�listu profesion�l�s darb�bas civiltiesisk�s atbild�bas apdrošin�šanai B SN 05-2018

Atbild�bas limits vienam 

1. K� l�dzapdrošin�t�s personas apdrošin�šanas l�gum� iek!auti visi Apdrošin�to personu apakšuz$�m�ji.
2. ERGO Profesion�l�s civiltiesisk�s atbild�bas apdrošin�šanas noteikumu Nr. PROF 05-2018 punkts 10.37.1. tiek izteikts š�d�
redakcij�: lidlauks, skrejce!š, bet tikai un vien�gi uz objektu: "A sektora piel�gošana bag�žas apstr�des funkcijai".
3. ERGO Profesion�l�s civiltiesisk�s atbild�bas apdrošin�šanas noteikumu Nr. PROF 05-2018 punkts 10.37.5. tiek izteikts š�d�
redakcij�: "10.37.5. dambis, mols, zem�dens konstrukcija, tunelis, raktuve, lauztuve, karjers.", bet tikai un vien�gi uz objektu: 
B�vprojekta "Lifta atjaunošana RSU �k� R�g�, Dzirciema iel� 20 k-1" ekspert�ze.

�paš�s vienošan�s

05.07.2020.

420,00 EUR

2.Maks�jums

4.Maks�jums

L�dz

Apdrošin�juma $�m�js ar š� l�guma apmaksu apliecina, ka: ir iepazinies ar pirms l�guma nosl�gšanas inform�ciju, kura atrodama www.ergo.lv/pirmsliguma; sniegt� inform�cija ir piln�ga un patiesa; 
piekr�t apdrošin�šanas l�guma nosl�gšanai; piekr�t sa$emt inform�ciju ( piem., atg�din�jumus, pazi$ojumus, r�+inus) no apdrošin�t�ja ar distances sazi$as l�dzek!a pal�dz�bu (t.sk. elektronisk� past�
un/vai �szi$as veid� uz mobilo t�lruni).

Apdrošin�šanas l�guma darb�bas ietvaros par der�giem tiek uzskat�ti elektroniski sagatavot�s apdrošin�šanas polises un r�+ini bez z�moga un paraksta.

plkst.

Apdrošin�juma ��m�ja p�rst�vis:

Apdrošin�šanas  pr�mija kop�

04.07.2019

1.Maks�jums

5.Maks�jums

R�ga, 

3.Maks�jums

L�guma darb�bas periods 06.07.2019. 24:00

Apdrošin�t�ja p�rst�vis:

00:00

CERKAZI-G, SIA

No

NORMUNDS ŠULCS

420,00 EUR   11.07.2019

Maks�jumi (summa apmaksai, apmaksas termi$š)

plkst.

7.Maks�jums

9.Maks�jums

6.Maks�jums

8.Maks�jums

10.Maks�jums

4 lap�m1. lapa no 



ERGO Insurance SE, re�istr�ta Igaunijas Republikas Komercre�istr� ar re�.Nr.10017013, adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallin�, 11316, Igaunij�, pilnvarotais p�rst�vis Latvij�:
ERGO Insurance SE Latvijas fili�le, Vien. re�. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, R�ga, LV-1013, Klientu atbalsta t�lrunis: 1887, zvanot no �rzem�m: (+371) 6 708 1887, e-pasts: info@ergo.lv

Civiltiesisk�s atbild�bas Apdrošin�šanas polise Nr. 610053772

Apdrošin�to personu saraksts

1. J�nis Graudulis, p.k. 061276-12651, 
sert. nr.: 4-04593, beztermi$a;
sert. nr.: 6-00045, beztermi$a;
sert. nr.: 5-01865, beztermi$a;
sert. nr.: 3-01286, beztermi$a.
2. U�is B�li$š, p.k. 170681-11876, 
sert. nr.: 4-02236, beztermi$a;
sert. nr.: 5-01647, beztermi$a.
3. Olga Osad,uka, p.k. 270589-10008, sert. nr. 4-02257, beztermi$a.; Nr. 5-03557, beztermi$a.
4. M�rti$š Pr�sis, personas kods: 220580-11288, sert. Nr. 4-04482, beztermi$a,  Nr. 5-03169, beztermi$a.

Apdrošin�to personu saraksts ir š� apdrošin�šanas l�guma Nr. 610 053772 neat$emama sast�vda!a

Apdrošin�t�s personas

Apdrošin�t�ja p�rst�vis:

NORMUNDS ŠULCS

Apdrošin�juma ��m�ja p�rst�vis:

CERKAZI-G, SIA

4 lap�m2. lapa no 
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